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številka načrta:
03/13
-A
Naslovna stran s ključnimi podatki o projektu
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
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600, 606, 609, 610, 611, 612, 618 in 669/1 vse k.o. Kandija
Vrsta projektne dokumentacije:
Projekt za izvedbo /1. etapa
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Za gradnjo:
Dozidava in rekonstrukcija
12640 - Stavba za zdravstvo
Projektant:
Styria arhitektura d.o.o.
Cankarjeva ul. 6E,
2000 Maribor
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-A
Kazalo vsebine načrta:
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
1.2/1.5
1.
NAČRT ARHITEKTURE
št.načrta:
1. 1. Naslovna stran
1. 2. Kazalo vsebine načrta
1. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta
1. 4. Tehnično poročilo
1. 5. Risbe
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03/13 - A
Izjava odgovornega projektanta načrta
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
1.3/1.5
Odgovorni projektant elaborata 03/13-A:
David MIŠIČ u.d.i.a. ZAPS A-1211
(ime in priimek)
I Z J A V L J A M,
1. da je načrt 03/13-A skladen s prostorskim aktom,
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrt upoštevane zahteve elaboratov.
03/13-A
David Mišič u.d.i.a. IZS A-1211
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)
(št. načrta)
Maribor, oktober 2013
( kraj in datum izdelave )
(osebni žig, podpis)
dokument:
datum iztisa:
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Tehnično poročilo
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
1.4/1.5
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1.
SPLOŠNE OPOMBE
Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb,
opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Projektna dokumentacija PGD obravnava dozidavo kompleksa Splošne bolnišnice Novo Mesto. Predvidena je
gradnja prizidka, Urgentnega centera, z dostopi za vozila in pešce.
Projektna dokumentacija je izdelana na podalgi idejne zasnove – IDZ: URGENCA – SPLOŠNA BOLNIŠNICA
NOVO MESTO, ki jo je izdelal projektant STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska ulica 19, 1000 Ljubljana, številka
projekta 153/12, datum november 2012.
Tehnološka zasnova je izdelana na podlagi Tehnološke zasnova IDZ, ki jo je izdelal LASMED d.o.o., Dunajska
156, 1000 Ljubljana, številka 16/2012, datum oktober 2012.
Projektno dokumentacijo PGD je izdelalo podjetje STYRIA ARHITEKTURA d.o.o., na podlagi katere je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 35105-41/2013/4-01031389 VC/NŠ, z dne 11.7.2013, ki ga je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI so upoštevane strokovne in pravne podlage, ki jih sestavljajo:
Prostorski akti
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10popravek, 26/11 – obvezna razlaga, 4/12 – popravek)
 Odlok o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto, Uradni list RS, št. 48/08,
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD
UN ZKNM-1), Uradni list RS, št. 81/11;
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD
UN ZKNM-2) - PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI !
Zakoni in pravilniki
 Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej-UPB 2 (Ur.l. RS, št. 23/2005 do 14/2013):
 Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003, 33/2007, 108/2009,
79/2010, 80/2010, 106/2010);
 Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št.41/2004 in popravki ter spremembe do 97/2012):
 Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002 in spremembe do 57/2012):
 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/2004, 54/2005,55/2008),
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več
stanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003,77/2009),
 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005 s seznamom standardov
Ur.l. RS, št. 120/2007),
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,12/2013);
 Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 42/2002,
29/2004,93/2008,52/2010)
 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/2002, 105/2002) priloge 1, 2 in 3
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/2004),
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/1999,10/2012);
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 Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur.l. RS, 52/2000, 110/2002);
 Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87*2001, 110/2002, 105/2006, 3/2007,
9/2011, 83/2012):
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001,
41/2004
 , 28/2006, 51/2006, 97/2010);
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001, 43/2011);
 Zakon o zdravstveni inšpekciji ZZdre UPB 1 (Ur.l. RS, št. 99/1999, 31/2000, 52/2002, 110/2002, 2/2004,
36/2004, 47/2004, 39/2006, 59/2006);
 Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št. 69/1995, 25/2004, 47/2004, 119/2005, 33/2006);
 Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS, št. 101/99, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002,
47/2004, 31/2006, 98/2009);
 Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ZVISJV-UPB2, (Ur.l. RS št. 67/2002,
110/2002, 24/2003, 50/2003, 46/2004, 102/2004, 70/2008, 60/2011):
 Uredba o sevalnih dejavnostih (Ur.1ist RS št. 48/2004, 9/2006);
 v obsegu in vsebini, kot je določeno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS 55/2008);
 upoštevana je tudi skladnost z drugimi veljavnimi državnimi pravilniki, predpisi in zakoni s področja
načrtovanja, graditve, varstva okolja, varstva pri delu ter požarnega varstva;
 upoštevana je skladnost z veljavnimi lokalnimi odloki s področja komunale, varstva pred hrupom in
varstva zraka ter določbami veljavnega UN (s sprejetimi spremembami) na območju predvidene gradnje;
 Uredba o zelenem javnem naročanju, Ur.l. RS, št. 102/2011, Spremembe: Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012,
64/2012, 2/2013
Druge strokovne podlage





Prostorska tehnična smernica TSG - 12640 - 001:2008 Zdravstveni objekti / zvezek 1 in 2
Tehnična smernica za graditev TSG - 1- 004: Učinkovita raba energije
Tehnična smernica TSG - 1 - 001:2010: Požarna varnost v stavbah
Tehnična smernica TSG - 1 - 005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in
EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti, kar je potrebno opisati tudi v tehničnem poročilu poleg
popisa del.
 Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o
gradbenih proizvodih, z zagotovljenimi pogoji STS
Druga navodila za gradnjo in razpisno dokumentacijo
 Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost
izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.
 Izvajalec mora za vse vgrajene materiale predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti ter jih moraja
vnesti v Izkaz požarne varnosti faze PID;
 Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost
izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.
 V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti,
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
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 V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle,
mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture
in investitor.
 Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan
predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge
površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje,
obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki
jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
 Vse izvedbe stropov, morajo zagotoviti ustrezno togost, primerno za prostor in vgradne elemente.
 Pri vseh elementih v spuščenem stropu se morajo predvideti revizijske odprtine (prezračevalni
distribucijski elementi, prezračevalni kanali, odprtine za jemanje vzorcev sanitarne vode, regulacije
ogrevalnih vej itd.). Revizijske odprtine se morajo koordinirati tudi z električnimi inštalacijami ter načrti
sekundarnih stropov iz arhitekture.
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2.
OBSTOJEČE STANJE
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike
Slovenije 11. februarja 1993 in sicer za opravljanje specialistično-ambulantne, bolnišnične in lekarniške
dejavnosti ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti kot pomožnih dejavnosti.
Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev novomeške,
črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine, z nekaterimi dejavnosti pa pokriva tudi del brežiške
in sevniške občine.
Bolnišnica Novo mesto je začela delovati v prostorih današnjega internega oddelka leta 1894. Bila je v
upravljanju Frančiškanov, ki so za gradnjo sedanje stavbe prosili denar med ljudstvom. Najprej je bilo
zgrajeno samo prvo nadstropje, naslednje leto pa še naslednja. V tej stavbi je še danes interni oddelek z
ambulantami in centralni laboratorij. Na prelomu stoletja se je začela gradnja na levem bregu reke Krke.
Gradnja je bila končana leta 1906.
Po II. svetovni vojni je bolnišnica dobila najprej pljučni oddelek, ki je bil dozidan h gradu Kamen. Leta 1965 je
zaživela stavba, v kateri je danes poleg kirurškega oddelka z ambulantami tudi rentgen, očesni oddelek,
dermatološki oddelek, nevrološki, otroški, pato - citološki in vse pripadajoče ambulante. Del teh je bil zgrajen
nekaj let pozneje. Leta 1987 je bil v kletnih prostorih te stavbe iz bivših delavnic prenovljen prostor za očesno
ambulanto, v pritličju pa polovica rentgenološkega oddelka.
Leta 1976 so zgradili centralno kuhinjo z menzo, 1987. leta pa novo pralnico ter upravne prostore.
Z dokončanjem I. faze nadomestne porodnišnice leta 1997, so bile dejavnosti (porodnišnice, ginekologije in
ORL) z levega brega reke Krke preseljene v kompleks bolnišnice na desnem bregu. Z dokončanjem investicije
nadomestne stavbe porodnišnice - objekta 3 v letu 2006, pa so bile prostorsko razrešene dejavnosti
operacijskih dvoran, centralne sterilizacije, poliklinične dejavnosti in lekarne.
3.
PREDMET PROJEKTA
Predmet projekta je izgradnja urgentnega centra in intezivne terapije, v sklupu kompleksa Splošne bolnišnice
Novo mesto. Posledično se spremenijo gabariti objekta B2, v območju navezave prizidka. Prav tako se na
novo vpostavijo dostopi iz Šmihelske ceste in sicer: zahodno dostop do bolnišnice, severno dostop v garažo za
reševalna vozila in vzhodno dostop v urgenco.
Center za urgentno medicino – nujna medicinska pomoč, združena v skupnem urgentnem oddelku – bloku,
vsebuje vse dejavnosti, ki so potrebne za prvo – urgentno obdelavo in (orientacijsko) diagnostiko za nadaljnjo
usmeritev in določitev potrebnih postopkov ter ustrezno terapijo na specialističnem nivoju strok; vključena je
tudi splošna primarna obravnava bolnikov glede na urgentne indikacije. Gre torej za realizacijo koordiniranega
programa in končnega projekta organizirane urgentne službe na ravni države.
Združevanje in obdelava vseh urgentnih bolnikov na skupni lokaciji pogojuje prisotnost specialistov vseh
strok; s tem pa je omogočeno timsko konziliarno delo v primarni in specialistični diagnostiki in terapiji. Zaradi
specifične obravnave bolnikov v primerih nudenja nujne medicinske pomoči oz. v urgentnih stanjih, je
potrebna v sebi zaokrožena skupina ustrezno urejenih prostorov in površin, ki so namenjena samo tej
dejavnosti in ki jih opravljajo neprekinjeno 24 ur.
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Slika 1 - predvidena gradnja urgentnega centra
3.1
POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO
Glede na predvidena investicijska sredstva, investitor namerava gradnjo izvesti v dveh etapah, znotraj
predvidene prve faze širitve bolnice, kot jo predpisuje Ureditveni načrt zdravstvenega kompleksa Novo Mesto.
Projekt za gradbeno dovoljenje je izdelan tako, da je možna gradnja posamezne etape, kot zaključene celote.
Glede na navedeno, namerava investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo celotnega objekta in dve
ločeni uporabni dovoljenji, za vsako etapo posebej.
1. Etapa obsega gradnjo kleti in pritličja s predvidenim programom, vključno s celotno izvedbo zunanje
ureditve. V PZI dokumentaciji, bodo predvideni ukrepi, ki bodo omogočali nadgradnjo konstrukcije pritlične
etaže. Streha nad pritličjem, se izdela kot je v nadaljevanju predstavljena streha 2. Etape, vključno z atiko po
celotnem robu objekta.
2. Etapa obsega gradnjo nadstropja. V nadstropju je predviden oddelek intezivne nege in kot takšen
predstavlja ločeno celoto.
Zaradi ločenih programov in navezav na obstoječe objekte ter predvidenih konstrukcijskih ukrepov, je takšen
način gradnje mogoč.
Pzi dokumentacijo se izdela v dveh, za 1. in 2. Etapo, ločenih sklopih.
4.
PROGRAMSKA ZASNOVA
Prostorska ureditev urgentnega oddelka mora zagotavljati multidisciplinarno organiziranost oddelka. Slednja
nudi možnosti oskrbe velikega števila poškodovancev in bolnikov na primarnem nivoju in kompleksno in
učinkovito oskrbo poškodovancev in bolnikov v drugi fazi zdravljenja. Tehnološka razporeditev prostorov
urgentnega bloka mora omogočati tekoč pretok bolnikov.
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Urgentni oddelek mora biti neposredno dostopen od zunaj, z lastnim vhodom in ločenim pokritim dovozom za
dovoz pacientov z reševalnimi avtomobili. V ta namen je logična in hkrati možna lokacija urgentnega bloka v
pritličju novega objekta. Pritličje novega objekta mora biti z veznim traktom povezan z obstoječim "A"
objektom. V obstoječem "A" objektu je v pritličju oddelek za radiološko diagnostiko in prostori sedanje
urgence. Oddelek za radiološko diagnostiko se bo po preselitvi obstoječe urgentne medicine razširil v
opuščene prostore sedanje urgence. Dostopi morajo biti jasno označeni. Omogočen mora biti enostaven
dostop za reševalna vozila in druga vozila. Peš dostop mora biti ločen od voznih površin.
Vhoda v objekt sta dva – za urgentna vozila z vzhodne strani in za vozila občanov z zahodne strani.
Urgentni oddelek se organizira v pritličju, za zagotovitev smiselne investicijske in funkcionalne sheme se
projektira tudi kletno etažo in nadstropno etažo. Programska zasnova je pripravljena za vse tri etaže a se
predvidi gradnja v dveh etapah.
V 1. etapi se do konca izvede samo pritlična etaža – urgentni oddelek. Kletna etaža se izvede do podaljšane
tretje faze, razen hodnikov in prostor tehnike, ki so potrebni za nemoteno obratovanje bolnice z urgentnim
centrom. V 2. Etapi se izgradi nadstropje s programom intenzivne terapije.
Bolnik mora biti takoj ob vstopu v oddelek triažiran in obravnavan s strani usposobljenega osebja. Transport
ogroženih (težkih) pacientov mora potekati po najkrajši poti po ločenem hodniku do prostorov za reanimacijo.
Pot težkih pacientov znotraj urgentnega bloka mora potekati izven prostorov, kjer se nahajajo čakajoči bolniki
in njihovo spremstvo.
Prostor za triažo je predviden takoj ob vhodu. Ob prostoru za triažo je prostor za higienizacijo, ki služi kot
"filter". Ob triaži je prostor za zdravnika, kjer zdravnik opravi prvi pregled pacienta, in prostor za izolacijo z
lastnim vhodom in sanitarno toaletnim prostorom. V neposredni bližini vhoda morajo biti vpisna mesta in
čakalnica. Čakalnica in vpisna mesta morajo biti locirana tako, da so pacienti pod stalnim nadzorom.
Prvi pregledi pacientov se izvajajo v pregledovalnicah - ambulantah. Ambulantni del je namenjen celoviti
oskrbi lažjih poškodb in bolezenskih stanj ter primarni oskrbi težjih pacientov. Prostori za osnovne prve
preglede so funkcionalno ločeni na kirurški in internistični del. V osrednjem kirurškem in internističnem delu
sta po dve pregledovalni mizi. V kirurškem delu je predviden dodaten prostor v katerem bo omogočen pregled
ginekoloških bolnic. V internističnem delu pa je predvidena dodatna ambulanta, namenjena pregledu otrok.
Delovno območje zdravnikov mora biti zasnovano tako, da omogoča vizualni pregled nad bolniki in hkrati
zasebne pogovore s pacientom.
Prostor za medicinske sestre – nadzorno mesto, mora biti v centralnem delu pregledovalnic. Neposredno ob
prostoru za sestre se mora nahajati prostor za shranjevanje sanitenega in medicinskega materiala in
shramba za medicinske aparate.
V neposrednem zaledju pregledovalnic so prostori za mavčenje in za ambulantne kirurške posege. Takšna
zasnova omogoča kratko in hitro pot skozi medicinsko oskrbo večini pacientov, ter racionalizacijo procesa
dela.
Bolnike v težkih akutnih bolezenskih stanjih oziroma s težjimi poškodbami se obravnava najprej v prostoru
reanimacija. V reanimacijskem prostoru sta dve reanimacijski mesti. Prostor za reanimacijo se nahaja v
centru urgentnega oddelka. Vanj je omogočen dostop iz vseh ostalih prostorov in direktno iz vetrolova vhoda v
urgentni oddelek. Lociran je v bližini operacijskega bloka. Reanimacijski prostor je neposredno povezan z RTG
prostorom v obstoječem objektu.
Med pomembne funkcionalne prostore spada operativna dejavnost v urgentnih stanjih (manjše operacije). V
operacijskem bloku sta načrtovani dve operacijski dvorani.
dokument:
datum iztisa:
stran:
D:\2013 URGENTNI CENTER NOVO MESTO\°PZI\DOKUMENTACIJA\1-ARHITEKTURA-PZI UC SBNM.docx
sreda, 30. oktober 2013
12 / 80
Za nadzor bolnika po posegih je predvidena opazovalna enota. V opazovalni enoti je predvidenih 10 postelj.
Delovno območje sester pa je v centralnem delu, kar omogoča dober pregled oziroma nadzor nad pacienti.
Pri načrtovanju oddelka za urgentno medicino je načrtovan bolnišnični informacijski sistem, oziroma klinični
informacijski sistem.
4.1
LOKACIJSKI PODATKI KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA
4.1.1
Namenska raba površin:
Podatki namenske rabe, ki izhajajo iz lokacijske informacije:
podrobnejša namenska raba
parc. št.
osnovna namenska raba
(PNR)
600-del, 604,
606, 609, 610,
611, 612, 618
območje stavbnih zemljišč
CD-območje centralnih
dejavnosti
599, 600-del
območje stavbnih zemljišč
ZD-druge urejene zelene
površine
podrobnejše površine (PNR)
CDz - območje zdravstva
Območje gradnje zajema parcele iz prve vrstice in parcelo 669/1. Na zajetih parcelah je dovoljena gradnja
zdravstvenih objektov.
Parcela 669/1 v naravi predstavlja Šmihelsko cesto, predmet gradnje na tej parceli so dovozi in gradnja
pločnika.
Podatki o velikosti zemljišča
4.1.2
Parcele:
stavbna zemljisca v ureditvenem obmocju
Številka KO
Ime KO
Št. parcele
Delež površine
parcele, ki leži
na območju, v
%
Skupna površina
parcele, po
podatkih
zemljiškega
katastra v m2
Delež površine
parcele, ki leži na
območju
1483
k.o.Kandija
600
36,47%
3.255 m2
1.187 m2
1483
k.o.Kandija
606
28,55%
746 m2
213 m2
1483
k.o.Kandija
609
100,00%
686 m2
686 m2
1483
k.o.Kandija
610
100,00%
746 m2
746 m2
1483
k.o.Kandija
611
100,00%
385 m2
385 m2
1483
k.o.Kandija
612
100,00%
1.919 m2
1.919 m2
1483
k.o.Kandija
618
9,95%
2
7.833 m
779 m2
1483
k.o.Kandija
669/1
5,05%
3.308 m2
167 m2
6.082 m2
stavbna zemljisca v ureditvenem obmocju
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Številka KO
Ime KO
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
1483
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
k.o.Kandija
Št. parcele
600
606
609
610
611
612
618
669/1
Delež površine
parcele, ki leži
na območju, v
%
36,47%
28,55%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
9,95%
5,05%
Skupna površina
parcele, po
podatkih
zemljiškega
katastra v m2
3.255
746
686
746
385
1.919
7.833
3.308
Delež površine
parcele, ki leži na
območju
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1.187
213
686
746
385
1.919
779
167
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
6.082 m2
4.2
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Umestitev novega objekta na predvideno lokacijo (znotraj opisanega stavbnega kompleksa) je načrtovana kot
dozidava obstoječega objekta, ki je v funkciji zdravstvene dejavnosti uporabnika, in sicer na severni strani
grajene strukture kompleksa Splošne bolnišnice Novo Mesto.
Predvideni objekt ima naslednje etaže: K+P+N, etažnosti, ki ne presega višinskih gabaritov sosednjih
objektov. Od tega je kletna etaža namenjeni parkiriščem urgentnih vozil in servisnim prostorom ter skupnim
prostorom. Pritličje je namenjeno zdravstveni dejavnosti Urgentnega centra. Nadstropje je namenjeno
prostrom intezivne nege.
V zasnovi objekta je bilo potrebno upoštevati nekatera izhodišča, ki opredeljujejo zazidavo v njeni končni
podobi, v odnosu do ureditve območja posega in v odnosu na okolico. V urbanistični zasnovi novega objekta
so bila tako upoštevana naslednja izhodišča: predhodna urbanistična komponenta, urbanistični parametri iz
prostorskega akta in premoženjsko-pravno stanje zemljišč znotraj stavbnega kareja, vključno s predhodnim
prostorskim preizkusom umestitve objekta na potencialno lokacijo, kar vse pa opredeljuje prostorsko zasnovo
v njeni končni podobi, to je v odnosu do ureditve znotraj celotnega območja stavbnega kareja ter v odnosu do
neposredne okolice.
opis lokacije objekta v geografskem smislu
‐
Načrtovana projektna rešitev ureditve obravnavanega območja, oziroma zasnove objekta - v celoti - upošteva
obstoječa premoženjsko-pravna razmerja (lastništvo in uporabo zemljišč predvidenih za poseg). Gradnja
objekta je locirana v strnjeno grajeno strukturo bolnišničnega kompleksa.
Ob upoštevanju pomembnih zgodovinskih ozadij grajenega prostora je potrebno skrbno in odgovorno posegati
v prostor na način, ki zagotavlja kvaliteten odnos do širšega območja ter hkrati komunicira z njim, istočasno
pa izpolnjuje funkcionalne in tehnične lastnosti za uporabnika.
tipologija predvidene zasnove objekta
‐
Proporci načrtovanega objekta sledijo omejitvam obstoječega nezazidanega prostora in velikosti
razpoložljivega zemljišča. Višina objekta je podrejena funkcionalni potrebam programa in konstrukcijskim
zahtevam.
V notranjosti je objekt prilagojen kriterijem, ki upoštevajo funkcionalne in oblikovne principe sodobne
zdravstvene dejavnosti.
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kompozicija, gabariti, višinski podatki
‐
Načrtovani objekt je pravokotne oblike in je umeščen na severni rob bolnišničnega kompleksa, kar ga
opredeljuje kot dozidavo, oziroma prizidek. Na zahodni in vzhodni strani sta nadstrešnici nad javnim in
urgentnim vhodom.
Tlorisna velikost objekta na zemljišču:
35,90m x 48,71m
Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta:
podzemni del
nadzemni del
29,40m x 48,71m
47,13m x 48,71m
5,68m x 24,70m
5,62m x 21,17m
vzhodna nadstrešnica
zahodna nadstrešnica
Absolutna višinska kota pritličja: ±0.00=181,20 mnv
Relativne višinske kote etaž prizidka:
Klet / -4,00
Pritličje / +0,00
Nadstropje / +4,20
etažna višina:
4,00
4,20
4,40
svetla višina etaže:
2,8 - 3,5
2,80
2,80
Relativne višinske kote etaž rekonstrukcije – obstoječega objekta (koti pritličja soupadata):
Klet / -3,75
Pritličje / +0,00
Nadstropje / +3,70
etažna višina:
3,70
3,75
3,75
svetla višina etaže:
3,25
2,80
2,80
Najvišja kota strehe: 13,36 m
Največji svetli razpon armirano betonske konstrukcije je 8,6m > 8.0m
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost, Ur. list RS, št. 37/2008, je razvidno, da je predvideni objekt
smatrati kot zahtevni objekt, ker izpolnjuje zanj dve merili:
1.
2.
seštevek prostornine vseh prostorov presega 5.000m3...dejanska prostornina je cca 11.100 m3
stavbe za zdravstvo z uporabno tlorisno površino več kakor 2.000m2... Približna skupna bruto površina
je cca 4.000 m2, neto uporabna površina pa prav tako večja kot 2.000m2 > 3.700m2.
4.3
FUNKCIONALNA ZASNOVA
‐
opis namembnosti celote
Predviden objekt bo namenjen izključno rabi za zdravstvo in s storitvami za zdravstvo povezanim
programom.
opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah:
‐
klet – garaža, tehnični prostori, skladišča, garderobe
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Opis: V kleti je predvidena garaža za 5 urgentnih vozil. Zraven so še tehnični prostori, ki predstavljajo prostore
namenjene prestavitvi tehnike, ki je potrebna zaradi delne rušitve objekta in prostore, ki so potrebni za
tehniko (strojne in električne naprave) predvidenega prizidka. Predvidena skladišča nečistega in čistega
materiala, ter druga tehnična skladišča. Uporabni prostori so tudi prostori za dispečerja, vzdrževalca in
garderobe za osebje bolnice.
V kletno garažo je predviden ločen dostop vozil, s priključkom na Šmihelsko cesto iz severne strani.
pritličje – prostori za zdravstvo – urgentni center
Opis: V pritličju so predvideni prostori bolnišnične urgetne medicine. Prostori zajemajo potreben program,
(skladen s prostorsko tehnično smernico TSG – 12640 – 001 : 2008):
 Prostore za prve preglede in intervencije:
 Vpis, administracijo - sprejemna administracija,
 Triaža,
 prostor za reševalce in policijo – večnamenski prostor,
 izolacija – higienizacija
 čakalnica,
 triaža,
 prostor za reanimacijo,
 prostori za preglede,
 mavčarna,
 opazovalna enota z devetimi posteljami,
 kirurške ordinacije,
 RTG diagnostični center in
 Skupni servisni prostori in prostori za osebje.
nadstropje – prostori za zdravstvo
Opis: V nadstropju se nahajajo prostori oddelka intenzivne terapije. Glede na obstoječe stanje, je program
prilagojen v skupno interdisciplinarno in enotno ureditev oddelka za intezivno medicijo, z dvema podenotama:
operativno kirurško intezivno medicino in konzervativno – internistično medicino. Oddelek je razdeljen na dve
enoti. V vsaki enoti je 8 postelj v treh dvoposteljnih sobah in dveh enoposteljnih – izolacijskih sobah.
Prostori zajemajo potreben program, (skladen s prostorsko tehnično smernico TSG – 12640 – 001 : 2008):
 cona vhodov s potrebnimi filtri za postelje, obiskovalce in osebje,
 bolniške sobe za intezivno terapijo, šest dvoposteljnih sob,
 izolacijske sobe, štiri sobe,
 prostor za reanimacijo,
 sestrski nadzor – nadzorna baza,
 prostor za razgovor s svojci,
 konzilij, prostor za mrliča,
 shrambe in skladišča ter
 skupni prostori za osebje.
opis komunikacij v objektu: dostopov in vhodov v objekt, vertikalnih komunikacij, dvigala:
‐
Dostopi
Objekt ima tri dostope, iz vzhoda urgentni vhod, iz zahoda javni vhod in iz severa dostop v kletno garažo.
dokument:
datum iztisa:
stran:
D:\2013 URGENTNI CENTER NOVO MESTO\°PZI\DOKUMENTACIJA\1-ARHITEKTURA-PZI UC SBNM.docx
sreda, 30. oktober 2013
16 / 80
Del obstoječe interne ceste se nahaja na parceli št. 600, kjer je predvidena gradnja prizidka. Obstoječa cesta
obkroža kompleks bolnišnice, ima tri povezave s cestnim omrežjem, dve od teh potekata preko parkirišč na
zahodni in jugozahodni strani. Severni priključek se ukine in se nadomesti z novim.
Severno, preko parcele št. 612, je predviden nov priključek na Šmihelsko cesto parc. št. 669/1. Priključek
povezuje interno požarno cesto okoli objekta, z javnim cestnim omrežje ter tako tvori zanko.
Severno od novega objekta na parceli št. 612 se izdela odcep iz interne ceste, širine 4m, s požarnim
hodnikom za pešce, širine 2m, namenjen dostopu v kletno garažo. V garaži je predvidenih 5PM (parkirnih
mest).Na severo vzhodnem robu prizidka, je drugi odcep širine 5,5m, ki preko klančine vodi do urgentnega
vhoda. Na parkirišču pred urgentnim vhodom sta predvideni 2PM.
Zahodno od objekta je predvidena povezava med javnim vhodom in Šmihelsko cesto. Dostop z vozili po 6m
cesti in hodnik za pešce širine 2m.
Javni vhod, preko avle in čakalnice povezuje obstoječe objekte bolnišnice in prizidek. Objekt ima dodatni
požarni izhod na severni fasadi prizidka. Izhod je povezan preko stopnišča s severnim priključkom na
Šmihelsko cesto.
Vertikalne komunikacije
Primarno vertikalno komunikacijo tvori obstoječe centralno stopnišče, ki je dostopno iz avle prizidka.
Predvideno je novo stopnišče v severo vzhodnem vogalu prizidka, ki omogoča varno evakuacijo v primeru
požara iz nadstropja, pritličja in kleti direktno na prosto v nivoju pritličja.
Predvidena je izgradnja dveh servisnih dvigal, eno za transport čistega materiala in drugo nečistega
materiala. V kletni postaji sta v prostorih čistega/nečistega skladišča, v priličju imata dvigali ločen
predprostor in v nadstropju direktni dostop v odelke. Čisto dvigalo v nadstropju ima dvostranski dostop.
Gradnja brez arhitektonskih ovir
Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa: stavba je načrtovana na podlagi Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb Ur. l. RS, št.
97/03 skladno z določili pravilnika in izpolnjuje pogoje zahtev neoviranega dostopa. Zagotovljen je neoviran
dostop v vse etaže in vse dele stavbe.
Opis zunanje in prometne ureditve
Dostop do objekta je iz Šmihelske ceste, uredijo se trije priključki. Prvi priključek je namenjen intervencijskim
vozilom za dovoz ponesrečencev in gasilskim vozilom ter za dostop do kletne etaže centra, drugi priključek je
namenjen za dovoz na parkirišče osebnih vozil, tretji priključek pa je dostop do vhoda v urgentni center. Vsi
priključki se na Šmihelsko cesto priključujejo podrejeno.
V območju obdelave se ob Šmihelski cesti napravi pločnik v širini 150 cm. Pločnik je od vozišča razmejen z
dvignjenim robnikom 15/25 cm iz cementnega betona. Na parkirni ploščadi se uredi 11PM, za pravokotno
parkiranje osebnih vozil. Dve parkirni mesti namenjeni parkiranju vozil oseb z omejenim gibanjem se uredi na
ploščadi pred glavnim vhodom v urgentni center. Dimenzija posameznega parkirnega mesta za pravokotno
parkiranje osebnega vozila je 5 x 2,5 m, za parkiranje vozila invalidnih oseb pa 5 x 3,5 m.
Za razmejitev parkirne ploščadi in dostopnih poti od zelenih površin se vgradi dvignjeni robnik 15/25 cm iz
cementnega betona. Vgradi se 10 cm nad nivojem asfalta. Na mestih prehoda za pešce se vgradi pogreznjen
robnik v nivoju asfalta vozišča.
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Razmejitev med asfaltom in zelenico na peš poteh je z betonskim robnikom 8/20 cm, ki se vgradi v nivoju
asfalta. Ob dostopu v kletno etažo se uredi evakuacijska peš pot, širine 2,0 m.
Vse dovozne, parkirne in peš površine se utrdijo z asfaltom. Višinska razlika med intervencijsko (gasilsko
potjo) in ploščadjo pred intervencijskim vhodom se premosti s kamnito zložbo iz lomljenega kamna v betonu,
premer kamna je od 100 do 50 cm.
Na kamniti zložbi in bankini ob intervencijski poti se vgradi jeklena varnostna ograja, ob pločniku dostopne
ceste, do glavnega vhoda urgentnega centra, pa se vgradi zaščitna jeklena ograja višine 110 cm. Brežina ob
pločniku dostopne ceste in obstoječim traktom bolnišnice se zavaruje s travnimi ploščami.
Odvodnjavanje padavinske vode utrjenih površin je urejeno s primernimi prečnimi in vzdolžnimi padci v
požiralnike, ki so priključeni na novo predvideno padavinsko kanali-zacijo.
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija se postavi po situaciji prometne uredit-ve, ki je priložena
projektu. Za lažji prehod se na vseh prehodih za pešce napravi poglo-bljen robnik, položen v nivoju asfalta.
Vse neutrjene površine se humusirajo, posejejo s travnim semenom in zasadijo.
5.
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
Struktura poročila po vsebinah:
‐ GRADBENE IZVEDBE
‐ OBRTNIŠKE IZVEDBE
‐ ZUNANJA UREDITEV
5.1
GRADBENE IZVEDBE
5.1.1
OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL
Na območju parcel se v sklopu načrtovane investicije 1. Etape, delno ruši centralni, severni dostop v pritličju
z nadstrešnico in kletni prostori pod nameravano gradnjo.
V 2. Etapi je predviden preboj fasadne stene in reorganizacija prostorov v območju navezave oddelka
intenzivne nege.
Rušitve so obdelane v ločene načrtu in elaboratu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
5.1.2
OBMOČJE GRADBIŠČA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE
Ureditev gradbišča bo prilagojena zahtevnosti gradnje. Območje morajo biti ograjeno in označeno z
gradbiščno tablo. Pisarne, garderobe in sanitarni prostori za delavce bodo urejeni v območju gradnje. Vsa
komunalna infrastruktura potrebna za nemoteno gradbiščno delo bo zagotovljena iz obstoječega omrežja.
Načrt gradbišča je prikazan v vodilni mapi tega projekta. V fazi PZI mora izvajalec pripraviti načrt gradbišča in
varnostnih ukrepov.
5.1.3
OPIS ZEMELJSKIH DEL IN PRIPRAVA GRADBENE JAME
Tlorisni gabarit kletnega dela prizidka bo 29 x 49 m. Izkop se izvede v celotnem delu objekta. Temeljenje se
vrši na relativni koti -5,00m. Delno globji izkopi se izvedejo v območju temeljev in dvigalnih jaškov.
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Poseg ne bo imel večjih vplivov na obstoječo gradnjo, razen lokalno, zaradi podobne globine obstoječih
temeljev (razlika 50cm). Lokalni ukrepi se izvedejo v območju stika prizidek obstoječe.
Za zavarovanje izkopa gradbene jame objekta in zavarovanje obstoječega objekta se upošteva navodila
gemehanskega poročila.
5.1.4
GEOTEHNIČNI POGOJI
Za ugotovitev strukturnega sestava in dolocitev nosilnosti temeljnih tal ter pogojev temeljenja in izvedbe sta
bili na karakteristicnih mestih lokacije objekta in zunanje ureditve s strojno vrtalno garnituro MVS3 v mesecu
aprilu 2013, izvrtani dve sondažni vrtini, skupne globine 14,5 m.
Na osnovi terenskih razmer, ugotovljenih geotehnicnih parametrov, prevzeti relativni globini in nacinu
temeljenja na temeljni AB plošci se temeljenje tla locirajo v delno v grušcnatem apnencu gostega sestava in
glinasto meljnih zemljinah, težko gnetnih do poltrdnih in poltrdnih konsistenc.
Glede na heterogen strukturni sestav planuma temeljnih tal razlicnih mehanskih lastnosti, se planum temeljih
tal na pretežnem srednjem in severnem delu ojaca z vgradnjo nasipne blazine. Nasipna blazina se izvede v
debelini 50 cm do kote temeljenja iz prodno pešcenega materiala ali kamnitega drobira, klasificiranega za
gradnjo nasipov. Vgrajevanje se izvede v dveh plasteh s sprotno komprimacijo do zbitosti v vrednosti
staticnega modula stisljivosti Me> 40 MPa.
5.1.5
OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL
Nosilna konstrukcija objekta je sestavljena iz AB etažnih plošč, katere so podprte z AB stebri in togo AB
fasadno steno, katera poteka vzdolž celotnega oboda objekta. Vsi vertikalni nosilni elementi potekajo
neprekinjeno od strešne do temeljne plošče. Vse AB etažne plošče so zaradi večjih razponov in nevarnosti
prebojev stebrov, dimenzije 30cm in bodo izdelane iz betona C30/37 in armirane z armaturnim jeklom B500a
(mreže) in B500b (palice). Za preprečevanje preboja smo predvideli nad stebri protiprebojne elemente (npr.
Schoeck bole) in dodatno armaturo v zgornji coni plošče nad stebri (mrežo iz palic fi16/10cm). AB stebri,
kateri so bodo izvedeni iz betona C35/45 in armirani z armaturnim jeklom B500b so dimenzije 50/50 in
potekajo neprekinjeno od strehe do temeljev.
Večji delež horizontalni obremenitev, katere so posledica potresa prevzame zraven AB stebrov in dvigalnih
jaškov AB fasadna stena, katera gre vzdolž celotnega oboda stavbe in je sestavljena iz vertikalnih stebrov in
nosilcev (parapeti na višini etaž), kateri skupaj tvorijo toge okvirje. Stena poteka neprekinjeno od temeljev do
strehe. Izvedena bo iz betona C30/37 in armirana z jeklom B500b (palice) in B500a(mreže). Zaščitni sloj v
pritličju in nadstropju znaša 2.5cm, v kletni etaži pa zaradi možnosti stika z vodo 3.5cm.
Objekt je temeljen s temeljno ploščo debeline 40cm. Izvedena bo iz betona C30/37 in armirana z jeklom
B500a (mreže) in B500b(palice). Zaščitni sloj betona mora zaradi možnosti stika z vodo znašati 3.5cm. Zaradi
nevarnosti diferenčnih posedkov mora biti celoten objekt temeljen na tako pripravljeni podlagi, da so
nosilnosti tal enakomerno razporejene. Pri preračunu smo upoštevali modul reakcije tal 20.000kN/m3. Ker je
v kleti predvidenih veliko AB sten, katere so povezane z AB stebri ni nevarnosti prebija temeljne plošče. Pod
stebri, kateri niso povezani s steno (v garaži reševalnih vozil) je temeljna plošča zaradi možnosti preboja
ojačana z vuto debeline 1m.
V osi 1 se z novim objektom približamo obstoječemu objektu, katerega temelji so 50cm višje od temeljev
novega objekta. Na stiku (med osema A in B) predlagamo podbetoniranje obstoječih temeljev v segmentih po
1m. Novi segmenti morajo segati minimalno do globine temeljenja novega objekta.
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Ob fasadnih stenah sta predvideni dve jekleni konzolni nadstrešnici, kateri sta togo vpeti v fasadno steno.
Maksimalna dolžina konzole znaša 5.6m. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz primarnih paličnih nosilcev,
kateri so postavljeni v rastru cca. 2m. Palični nosilci so sestavljeni iz kvadratnih profilov 120/120/5. V prečni
smeri so predvideni še sekundarni profili (80/80/5) in križno zavetrovanje fi16. Kritina je trapezna pločevina.
Vsak primarni nosilec bo sidran v AB slop fasadne stene s dvema sidrnima ploščicama debeline 30mm in 8x
sidra fi16. Zaradi velikega vpetostnega momenta se AB fasadni slopi v katere je vpeta nadstrešnica armirajo
z močnejšo vzdolžno armaturo.
Zaradi etapne gradnje se v 1. Etapi predvidi nad pritlično ploščo vgradnja armaturnih palic in stremen, v
steberne nastavke (nastavki na pritlično ploščo, v višini atike) in atike, ki se jih obbetonira z betonom nižje
marke, kar omogoča v 2. Etapi odstranjevanje betona in ohranitev armature. Tako pripravljena armatura
omogoča gradnjo 2. Etape, brez posegov v stropno ploščo pritličja.
5.1.6
OPIS ZIDARSKIH DEL
 opis sten, grajenih iz plinobetona se izvedejo skladno s projektom PZI
 opis prebojev in drugih posegov v zidane konstrukcije: vsi instalacijski preboji v vertikalni in horizontalni
smeri, ki prehajajo požarne sektorje morajo biti izvedeni z pasivna požarna zaščita kabelskih prebojev,
pasivna požarna zaščita prehodov neizoliranih kovinskih cevi ter požarna zaščita prehodov izoliranih (npr.
z armaflexom prevlečenih) kovinskih cevi
 opis izvedbe hidroizolacij zidanih konstrukcij se izvede skladno z opredeljenimi rešitvami v projektu PZI in
skladno s pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago
5.1.7
OPIS KANALIZACIJE
FEKALNA KANALIZACIJA
Obstoječi objekti so že priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Načrtovani prizidek bo na javno omrežje
priključen skladno s projektnimi pogoji upravljavca.
Kanalizacijski sistem je v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in
prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski
sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. I. RS, št. 88/11 in 8/12) in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, št. 47/05,
45/07 in 79/09).
Vse vertikale fekalne kanalizacije se predvidijo iz litoželeznih kanalizacijskih cevi.
Horizontalna fekalna kanalizacija se izvede s polietilenskimi varjenimi cevmi. Pod stropom kleti se izvedejo
litoželezne cevi z gumijastimi tesnili na spojih.
Čistilni kosi fekalne kanalizacije se vgrajujejo v higiensko nezahtevnih prostorih.
METEORNA KANALIZACIJA
Meteorna kanalizacija se predvidi s polietilenskimi varjenimi cevmi. Horizontalna kanalizacija se predvidi iz
polietilenskih cevi za spajanje z obojkami ali varjenjem. Meteorna kanalizacija je ločena od fekalne in
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odvedena v javno kanalizacijsko omrežje. Meteorna kanalizacija se izvede s podtlačnim sistemom »Pluvia« ali
podobnim, ki omogoča manjše število vertikal in manjše dimenzije. Podrobnejši opis odvodne strešnih
meteornih je opisan v poglavju streh.
V garažah se predvidijo talni sifoni s proti smradno zaporo. Tla v podzemni garaži imajo načrtovane talne
izpuste katerih izvedba odvodnjavanja odpadnih voda se spelje preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s
koalescentnimi filtri v javno kanalizacijo.
Odvodnjavanje padavinske vode iz vseh zunanjih utrjenih površin, je s primernimi vzdol-žnimi in prečnimi
nakloni v PE požiralnike premera 400 mm s peskolovom. Na požiralni-ke se vgradi LTŽ rešetka, dimenzije
400/400 mm. Na dovozu v kletno etažo objekta se vgradi linijski požiralnik širine 200 mm iz PE-HD kanalet in
LTŽ rešetko, razred C 250. Požiralniki so s PE cevmi premera 200 mm priključeni na padavinsko kanalizacijo.
Priključne cevi so položene na plast cementnega betona in polno obbetonirane.
5.2
OBRTNIŠKE IZVEDBE
5.2.1
STREHA
Objekt sestoji iz dveh tipov strehe. Nad objektom je predvidena ravna streha, v minimalnem naklonu 2°,
izvedena po principu gramozne balastne ravne strehe. Nadstrešnice se izvedejo s pločevinasto kritini v
naklonu 5°.
Streha nad objektom je načrtovana v principu:
‐
Zaradi etapne gradnje, je smiselno uporabiti sistem strešne kritine, ki se lahko v času gradnje enostavno
odstrani in v čimvečji meri ponovno uporabi pri izvedbi strehe 2. Etape.
Slika 2 –Gramozna balastna streha (kot napremer Prelasti)
Balastna streha je tehnika pritrjevanja strešne kritine na strešino z majhnim naklonom, kjer gornji sloj z
lastno maso pritrjuje hidroizolacijsko membrano, prosto položeno na podlago. Balast mora biti izdelan tako,
da ustreza zahtevam za pritrjevanje, odvisnim od sile vetra.
Predvideli smo izvedbo strehe v sestavu parna zapora, dva sloja toplotne izolacije, od tega en sloj v naklonu,
na toplotno izolacijo se položi strešna kritina izdelani iz polimerne EPDM gume, ki se spaja s segrevanjem.
EPDM gumo se obteži z gramoznim nasutjem.
Strešna kritina EPDM, se izvede tudi vertiakalno na atike, z zavihkom preko atike. Atike se zaščiti s ALU
pločevinastimi kapami.
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V 1. Etapi se z EPDM kritino, popolnoma obloži tudi vse stebrne nastavke ter se jih dodatno zaščiti s ALU
kapami. Prav tako se izdela pločevinste zaključke nad strehami jaškov, pri čemer se hidroizolacisji sloj
zaključuje preko jaškov in stebernih nastavkov.
Streha nadstrešnic
‐
Predvidena je pločevinasta streha proizvajalca kot naprimer TRIMO TPO 1000. Kritino se mehansko pritrdi na
podkonstrukcijo nadstrešnic. Robni zaključki in žlebovi se izvedejo s ALU pločevino – kot kape atik in
nastavkov stebrov.
5.2.2
ODVODNJAVANJE STREH
V izračunu prispevnih vrednosti je vpisan predlog velikosti varnostnega preliva, ki zagotavlja faktor varnosti
2.0. Višina varnostnega preliva je med 10 in 15 cm. Podrobnosti so predstavljene v brošuri Varnostni prelivi
ravnih streh in žlebov.
Zaradi manjšega števila vertikal, z manjšimi preseki in aktivne odvodnje meteornih padavin, je predvideno
podtlačno odvodnjavanje strehe, kot naprimer Pluvia. Vertikalne cevi so pritrjene na stebre, horizontalne pa
na strope s pomočjo Geberit Pluvia sistemskih šin. Vertikale so pritrjene na podlago s sistemskimi pritrdili, pri
čemer je nujno potrebno upoštevati potrebni prostor za kolena in vtočnike. Mikrolokacijo vertikal, horizontal in
vtočnikov je potrebno uskladiti ob izvajanju.
Opis sistema: kot na primer Geberit Pluvia podtlačni sistem za odvodnjavanje meteornih vod s streh deluje
kot popolnoma napolnjen sistem. Napolnjenost sistema je dosežena z ustreznim dimenzioniranjem cevovodov
in hidravličnim izravnavanjem pretokov vode v sistemu ter s posebno oblikovanimi Pluvia vtočniki. V
vertikalah nastaja podtlak, ki se preko napolnjenih razvodov prenaša do vtočnikov. Nastali podtlak srka vodo
v vtočnike in učinkovito odvodnjava vodo s strešne površine. Cevni razvodi so iz polietilena, varjeni in trajno
tesni, popolnoma gladki in elastični. Gladkost cevi in velika hitrost vode zagotavljata samočistilni učinek
cevovodov.
Razvod:na ravni strehi je predvidenih 8 vtočnikov in po eden na posamezni nadstrešnici. Horizontalni razvod
pod streho oz ploščami poteka brez padca, vertikalni razvod poteka v objektu.
Priključek na zunanjo kanalizacijo: Odtok meteorne vode Pluvia se konča izven objekta, na oddaljenosti 2
m od zunanje stene, v umirjevalni cevi, na globini –0,80m.
Pritrjevanje Horizontalni razvod je pritrjen s Pluvia obešalnim sistemom na stropno ploščo. Vertikalni razvod je
pritrjen klasično na betonske stebre. Obešalno konstrukcijo je potrebno zavarovati proti nihanjem.
Toplotna izolacija in ogrevanje: Cevovode je potrebno toplotno izolirati zaradi preprečevanja pojava
kondenzata. Ogrevanje vtočnikov je predvideno. Varnostni odtoki: Meteorna kanalizacija je dimenzionirana za
pričakovane padavine. Odvodnjavanje izrednih padavin je potrebno urediti preko varnostnih odtokov.
Garancija: Geberit nudi časovno neomejeno garancijo na funkcionalnost sistema in 10 letno garancijo za vse
elemente cevnih sistemov.
Vrednost: poleg Geberitovih materialov potrebnih za montažo sistema Geberit Pluvia vključno s spojnim in
pritrdilnim materialom in ustreznih montažnih del je potrebno dodatno upoštevati še vrednost dobave in
montaže toplotne izolacije. Poleg tega je potrebno je upoštevati tudi pripravljalna in zaključna dela,
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nepredvidena dela, dodatni pritrdilni material, pomožni material, prevoz, DDV in ostalo. Vrednost materiala
Geberit predstavlja približno do 70% izvedbene vrednosti.
Sheme: so priložene v projektni dokumentaciji
v peskolov
v revizijski jašek
za revizijskim jaškom
v kanalizacijo
Vtočnik za žleb - ogrevan
5.2.3
OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
Objekt je zaščiten s toplotno izolacijo ustreznih debelin in sestav za zagotavljanje najnovejših standardov
energetske učinkovitosti. Podrobnosti o energetski učinkovitosti s parametričnimi prikazi in izračuni so podani
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v elaboratu gradbene fizike, ki je sestavni del tega projekta. V območjih prekinitve vertikalne površine z
horizontalno ploščo se predvidijo vsi ukrepi za preprečevanje toplotnih mostov.
Opis predvidene izolacije strehe objekta
‐
Streha objekta je po celotni površini opremljena z strešno izolacijo deb. min 28 cm. Streha je na vseh nivojih
poleg vseh ostalih slojev za pravilno sestavo zelene in pohodne strehe predvidena v dveh slojih :
- plošča za ravne strehe XPS toplotna izolacija v ploščah na preklop,
- toplotna izolacija za ravne strehe v naklonu.
izolacija zunanjih sten oz. fasade objekta
‐
Objekt je v iz vseh strani delno vkopan in delno nad niveleto terena. V območju fasadnih površin pod niveleto
terena je v skladu z izračuni transmisije objekt izoliran s toplotno izolacijo - XPS, debeline 5 - 10 cm.
Pri tip je prezračevana fasada z zračnim slojem med slojem toplotne izolacije in finalno oblogo zunanjega
plašča. Kot toplotna izolacija se v tem primeru načrtuje iz izolacijskih plošč iz kamene volne nižje gostote za
izolacijo zunanjih zidov pri prezračevanih fasadah, plošče so dodatno enostransko kaširane z belim steklenim
voalom, vgradnja plošč s posebnimi fasadnimi pritrdili. Toplotna izolacija skladna s standardom EN
13162:2008, požarnih lastnosti A1 skladnost o SIST EN 13501-1
Zunanji ovoj fasade je izdelan iz profiliranega stekla dimenzij 498/60/7 mm U-profilno steklo »single glasing«
mat belo na horizontalni podkonstrukciji iz ALU. Proizvod kot na primer sistem Lamberts Linit ALU serie 60,
profilacija brez prekinjenega toplotnega mosta, eloksirano po E6, kontrolirana montaža z upoštevanjem
termičnih raztezkov ter tesnjenje delovnih stikov. Polnilo profilirano steklo proizvod kot na primer Lamberts
Linit, P50/50/7 .
Drugi tip fasadne obloge je kontaktna tankoslojna fasada na XPS ploščah in organskim armirnim slojem,
fasadni sistem, ki prenese mehanske obremenitve do 20 J, odporen na točo, bolj elastičen in ni vodovpojen.
toplotna izolativnost oken, vrat in zasteklitev na fasadi
‐
Vsi stekleni deli stavbe ( streha, fasada, okna) so izdelani iz toplotnoizolacijskega troslojnega stekla toplotnih
prevodnosti U<0,8 W/m2K. Vsi stavbni elementi so v ALU izvedbi z faktorjem U<1,0 W/m2K
opis talnih toplotnih izolacij
‐
Vse medetažne plošče so zaščitene z toplotno izolacijo minimalne debeline 7 cm pod estrihom. Talna plošča
nad hladno kletjo je iz spodnje strani dodatno izolirana z stropno izolacijo iz plinobetona kot naprimer Ytong
Multipor razreda A1 deb. 5 cm.
5.2.4
OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA
Pri zasnovi konstrukcije je potrebno dosegati sledeče zvočne izolativnosti (za kriterij se izbere tabela za
stavbe za zdravstveno oskrbo):
Zap. št.
Funkcija ločilne konstrukcije
Zvočna izolacija (dB)
10.1
Stena med bolniškima sobama
R'w
47
10.2
Stena med bolniško sobo in sosednjim ali najbližjim prostorom za
R'w
50
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druge namene
10.3
Skupna zvočna izolacija med operacijsko dvorano oz. operacijskim
blokom in čakalnico, hodnikom ali ambulanto)
DnT,w
52
10.4
Stena med ordinacijami, ambulantami ipd.
R'w
47
10.5
Vrata med ordinacijami, med ambulantami, med sobami za preiskave
ter vrata med temi prostori in hodnikom oz. čakalnico 1)
R'w
30
Stena, v katero so vgrajena vrata (samo stena)
R'w
47
10.6
Stena proti manj hrupni strojnici
R'w
57
10.7
Stena proti zelo hrupni strojnici 2)
R'w
6 člen
10.8
Vse medetažne konstrukcije, razen navedenih pod zaporednimi
številkami 10.9, 10.10 in 10.11
R'w
52
L'n,w
58
Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici spodaj
R'w
57
L'n,w
58
R'w
57
L'n,w
43
10.9
10.10
10.11
Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici zgoraj
Medetažna konstrukcija proti zelo hrupni strojnici 2)
R'w
L'n,w
10.12
Stopnišča in podesti (če ni dvigala)
L'n,w
6. člen
58
Opomba: Pri uporabi faktorjev zvočne izolativnost naj se, kjer je navedena, upošteva izolativnost proti
udarnemu hrupu (druga vrednost v tabeli).
Izdelan je elaborat za objekt, ki upošteva zahteve vsaj mejnih vrednosti odmevnih časov, ki jih predpisuje
dopolnjeni pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaščiti stavb. Za zvočno zaščito dela stavbe
dvorane z odrom so predvideni dodatni ukrepi zvočne zaščite.
5.2.5
OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN
Suhomontažne predelne stene: predelne stene bodo suhomontažne – mavčno kartonske na kovinski
podkonstrukciji s primerno zvočno izolativnostjo za steno brez vrat min. 56 dB, za steno z vrati min. 47 dB in
dosledno upoštevanimi detajli proizvajalca. Vse stene izdelane iz mavčno kartonskih plošč, morajo biti
projektirane po navodilih proizvajalca, vodoodporne plošče in ojačena podkonstrukcija v sanitarijah,
predvideti izvedbe s primerno zvočno izolativnostjo ter kompaktnostjo glede na namembnosti prostorov.
Izvajalec je dolžan za vso potrjeno opremo izvesti vse potrebne ojačitve za vgradnjo sanitarnih, pohištvenih in
drugih vgradnih elementov, na ali v mavčno kartonske stene, prav tako mora cena na enoto v popisu zajemati
te ojačitve, skladno s smernico TSG-12640-001:2008!
Stene, nosilci iz vidnega betona se po potrebi očistijo ter zaščitijo z ustreznim protiprašnim brezbarvnim
premazom.
Inštalacijske stene bodo suhomontažne – mavčno kartonske na kovinski podkonstrukciji s primerno
zvočno izolativnostjo.
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V prostorih z višjo higiensko zahtevnostjo, je predviden končna obdelava mavčno kartonskih plošč, ki
omogoča zagotavljanje potrebnih higienskih zahtev in vgradnjo potrebne opreme, skladno s smernicami za
zdravstvo.
Zastekljene predelne stene bodo izdelane v skladu z normativi zvočne izolativnosti ter v primeru prehode
požarnih sektorjev z normativi požarne in dimne nepropustnosti. Stene so prikazane v risbah steklarskih
detajlov – SD.
Sanitarne predelne stene: predelne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih laminatnih plošč (Max –
ali enakovredno, debele 14 mm), okovje in vezni elementi iz nerjavečega jekla z možnostjo zapiranja. Stene
naj bodo obdelane s kvalitetno keramiko, stik s tlakom z zaokrožnico, kitan s trajno elastičnim kitom, skladno
s površinskimi PN – risbami.
Večino montažnih sten se izvede, skladno s prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 tako, da se
izdela podkonstrukcijo na izveden plavajoči estrih. Stene tehničnih prostorov in stenske obloge dvigalnih
jaškov, se izvede na AB ploščo. Izvedba sten je razvidna iz tlorisov in prerezov in načrta tlakov.
V prostorih reanimacije, kirurško umivanje in operacijske sobe – šivalnice ipd., je potrebno upoštevati TSG12640-001:2008, tolerance gladkosti in enakomernosti površin sten, stropov in vrat morajo ustrezati
standardu DIN 18202. Stene v prostoru reanimacije morajo imeti tudi zahtevano RTG zaščito (preprečen
pretok ionizirajočega sevanja in RTG žarkov). Končno obdelane površine vseh elementov v prostorih
morajo ustrezati naslednjim pogojem: morajo imeti bakterijo statične pogoje, zaključene z bakterijsko
odpornim materialom, morajo biti odporne na dezinfekcijska sredstva in omogočati redno čiščenje in
dezinfekcijo z običajnimi dezinfekcijskimi sredstvi za uporabo v zdravstvu, svetle barve in z ne odbojno
površino (bleščanje). Zagotoviti je potrebno zvočno izolativnost prostorov po DIN 52210.
5.2.6
OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA
Vse zunanje stavbo pohištvo – na fasadnih stenah, mora biti vgrajeno skladno s smernicami RAL vgradnje
stavbnega pohištva.
Zasteklitve na mejah požarnih sektorjev, morajo biti izdelane skladno s TSG-12640-001:2008, kjer njihova
površina ne sme presegati 1,00m2.
Okna: Okna iz ALU okvirjev po obliki, načinu odpiranja in shemi ustrezna arhitekturni zasnovi, ki morajo
omogočiti zadostno osvetlitev prostorov. Zadostiti morajo veljavnim predpisom z zvočno in toplotno
izolativnost opredeljeno v Elaboratu gradbene fizike (U<1,0 W/m2K). Omogočeno naj bo čim enostavnejše
čiščenje (z notranje strani zasteklitve) in vzdrževanje. Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse
zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega stekla ESG. Zasteklitve v notranjosti stavbe naj
se izvedejo iz varnostnega stekla.
Senčila so predvidena iz zunanjih lamel širine 30-40cm, z motornim krmiljenjem, ki omogoča tudi delno
zatemnitev prostorov.
Zunanja, notranja vrata: ALU vratni podboj s krilom naj zagotavlja zvočno izolativnost 30 dB. Vrata
opremljena s cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, priporno metlico v pragu, dvokraki nasadili s
skritimi tečaji. Vrata v suhomontažnih GK stenah se vgradijo v UA profiliran okvir. Vsa notranja vrata izdelana
iz trdega lesa z v pri-vstavljenim tesnilom. Krila polna, obložena s kvalitetnim laminatom (Max- ali
enakovredno), zaključki z ABS ali masivnimi nalimki brez brazde.
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Vrata v hodnikih in v knjižnico so steklena v ALU okvirjih zastekljena z varnostnim steklom. Pritrjena morajo
biti z vsaj 3 točkovnim naslonilnikom. Pri izvedbi je potrebno zagotavljati predpisane svetle širine prehodov
skladno s projektom in k projektu priloženimi shemami.
Nasadila šarnirna, uležajena. Kljuke RF lite, ključavnice cilindrične, sistemski ključ po navodilih investitorja
(generalni ključ, več uporabni ključ, posamezni ključi). Vsa steklena vrata v varni izvedbi (lepljena, kaljena).
Požarne zapore na hodnikih morajo biti transparentne. Izvajalec je dolžan uskladiti dobavo in uzvedbo z
zahtevami uporabnika, vso okovje pred vgradnjo predložiti v potrditev projektantu in uporabniku, uskladiti
odpiranje sistemsko odpiranje z zahtevami uporabnika. Izvajalec mora vsa vrata izvesti skladno za načrtom
požarne varnosti in opozoriti na eventualna neskladja med načrti arhitekture, električnih inštalacij in študijo
požarne varnosti. Za vsa vrata je potrebno predložiti opis narejen v skladu z M-AutSchR. Vrata s kontrolo
pristopa morajo imeti opremo v skladu s smernico SZPV 411 (tipka za izklop v sili, zvočni signal v primeru
uporabe tipke za izklop v sili, električna ključavnica – sistem vezan na krmiljenje požarne centrale ter ostala
določila v zvezi s smernico, kontrola pristopa s tem, da imajo požarne zahteve prednostno funkcijo pred
kontrolo pristopa).
Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh morajo biti izvedeni v skladu z nemško smernico
EltVTR (prevod narejen v SZPV 411). Upoštevati je potrebno, da električni sistemi za zaklepanje ne smejo
onemogočati ali časovno zamakniti odpiranja vrat. Zahteva se, da se po izklopu električnega sistema smejo
vrata ponovno zakleniti le ročno, neposredno pri vratih, za kar se mora predvideti ustrezno stikalo, tipka za
izklop v sili (v bližini vrat) in lokalno krmiljenje ter varnostno napajanje (UPS). Zahteva se certificiranje celote.
Električna ključavnica mora delovati po principu »Fail safe«. Uporaba sile za sprostitev po eni sekundi ne sme
presegati 50N, vlomna sila ključavnice ne sme biti nižja od 2 kN, omogočeno mora biti odpiranje ključavnice
pri 90% obremenitvi oz. 3 kN. Potrebno je pridobiti potrdilo preglednika sistemov APZ.
Zasteklitve večjih dimenzij, steklene stene, opis konstrukcije večjih zasteklitev: steklene stene fasade iz
ALU, z varnostnim steklom ustrezne zvočne izolativnosti za steno brez vrat min. 56 dB, za steno z vrati min.
47 dB. Zadostiti morajo veljavnim predpisom z zvočno in toplotno izolativnost opredeljeno v Elaboratu
gradbene fizike (U<1,0W/m2K).
5.2.7
OPIS TESNENJA STAVBE
Zunanje tesnjenje stavbe mora biti zapora za veter in dež, mora pa biti paropropustno, tesnjenje na notranji
strani pa mora biti zračno in paroneprepustno, in sicer mora notranje tesnjenje omejiti prehajanje pare v
tolikšni meri, da se pred zunanjo zaporo para ne sme zadrževati.
5.2.8
OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
Pozicije, princip odpiranja so opisani v projektu strojnih instalacij.
5.2.9
OPIS FINALNIH OBDELAV
‐
zunanjost objekta:
fasada
Na objektu se pojavijo trije elementi:
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prezračevana fasada, s končnim slojem kot naprimer Kerrock.
zunanji tlaki
Zunanje utrjene površine so prikazane in obdelane
opis zunanjih ograj, rešetk
Zunanje ograje so oblikovane v dveh principih:
Stopniščna zunanja in notranja ograja je oblikovana po sistemu jeklenega okvirja iz kvadratne jeklene cevi
dim. 60/20 mm z pokončno ležečimi profili enakega prereza barve RAL9016 bela..
opis stropov
Stropovi zdravstvenih prostorov so izdelani iz mavčno kartonske in/ali kovinske obloge v viseči izvedbi bruto
75 in 95 cm od AB plošče. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito
podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in
montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*,
pritrjeno na nosilni strop.
Strop se predvidi glede na higienske zahteve prostora, skladno s standardom ISO 14644-1. Stropi so
prikazani v risbah površinskih načrtov – PN.
Izvedbe morajo dosegati predpisane absorbcijske vrednosti, na podlagi priloženega elaborata gradbene fizike
za področje akustike.
5.2.10 TLAKI
Plavajoče estrihe se izvede skladno z načrtom tlakov. Ker se montažne stene pretežno gradi na plavajoči
estrih, je izdelati prekinitve v plavajočem estrihu. Prekinitve se izdela skladno s standardom DIN 4109 tabela
29. Tako, da je možno zagotoviti akustično izolativnost med prostrori do 55 dB.
Tlaki v hodnikih zdravstvenih in pisarniških prostorih
Kriteriji za izbiro tlakov v prostorih za zdravstvo temeljijo predvsem na sposobnosti vgrajenih materialov v
zvezi z izpolnjevanjem zahtev kot so:
- trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo
- prožnost in manjša občutljivost na mehansko obrabo
- neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva
- vodonepropustnost
- ne drsnost – sposobnost preprečevanja zdrsov in padcev uporabnikov
- antistatičnost
- sposobnost preprečevanja drugih nesreč – električni udar in podobno
- negorljivost – samo ugasljivo v primeru požara
- sposobnost nudenja ugodnega počutja uporabnika
- bakteriostaznost – sposobnost preprečevanja razvoja bakterij.
V prostorih, kjer je zahtevan elektro-prevoden tlak, mora biti položen tlak permanentno elektrostatični, lepljen
na cementni estrih z elektro prevodnim lepilom. Zahtevana prevodnost 1.000.000≤R≤. Zaradi boljšega
zagotavljanja prevodnosti mora imeti tlak naneseno mrežo iz ogljikovih vlaken.
Dobava visokokvalitetnega homogenega PVC-ja. Spadati mora v gorljivostni razred Bfl-s1 po (EN 13501-1) in
v protizdrsnosti razred R9/R10 po BGR 181. Teža materiala mora biti minimalno 2900g/m2. Material mora biti
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trajno antistatičen in imeti možnost kombinacije barv. Odporen mora biti na stole na koleščkih in na agresivna
čistila. Material mora imeti PUR ECO površinsko zaščito, ki omogoča trajnostno zaščito površine in čiščenje
brez dodatnega premazovanja in vzdrževanje. Razred po EN685 23,33,43.
Material mora biti dobavljiv rolah širine 183mm in pa ploščah dimenzije 60,8mm*60,8mm. Dinamični
koeficient trenja mora biti po EN 13893 DS. Izguba debeline po EN 649 manjše eli enako 0,15mm. Barvo in
vzorec določi aritekt.
Zakrožnice morajo biti izvedena skladno z rešitvami PZI z uporabo ALU zaokrožnega profila kot na primer
Kueffner. Talna obloga mora brez prekinitve prehajati iz tlaka z nizko stensko obrobo.
Slika 3 - zaokrožnica
Višina zaokrožnice mora biti najmanj 10 cm iz mehansko odpornega materiala ( ALU). Izbran tlak mora biti
negorljiv (samougasen v primeru požara) in mora ustrezati standardu B1 - po TSG sist en 13501.
Tlaki na stopnišču
Na hodnikih in na stopnišču, kjer se ne zahteva antistatični oziroma elektroprevodni tlak mora biti izveden
finalni tlak iz naravnega kamna izveden v skladu z načrti tlakov PZI. Stopniščne plošče in čelne plošče se
izdelajo v enem kosu po celotni širini stopnišča ( 120 cm). Protizdrsni faktor R12. Tlak se izvede v barvni
kompoziciji po načrtu tlakov PZI – glej risbe PN.
Tlak tehničnih prostorov
Protiprašni brezbarvni premaz, samoliv - epoksi. Kjer je potrebno se izdela antistatičen, elektroprevoden
samoliv, po načrtih PZI – glej risbe PN.
Tlak garaže
Protiprašni brezbarvni premaz, samoliv – epoksi, s posipoma ali podobna rešitev, za izdelavo povoznega tlaka
garaže, po načrtih PZI – glej risbe PN.
SPLOŠNE DOLOČBE
Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so:
1.
2.
3.
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4.
5.
požarnovarnostne zahteve,
zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov.
(1) Mehanske zahteve
se nanašajo na obrabo tlakov in so opredeljene z obremenitvijo oz. pogostostjo in težo prometa v
posameznih prostorih. Glede na navedeno delimo
prostore oz. sklope prostorov kot sledi:
 prostori, ki nimajo posebnih zahtev,kjer je predvidena PVC talna obloga.
 javni prostori s pogostejšo obremenitvijo (vhodna avla, hodniki, predprostori dvigal, stopnišča
itd.) ,kjer je predvidena PVC talna obloga.
 hodniki, kjer se odvija promet z vozički in posteljami, ,kjer je predvidena PVC talna obloga.
 servisni, energetski, instalacijski prostori in hodniki z zelo povečano obremenitvijo, ,kjer je
predviden epoksidni tlak
 območje zunanje ureditve objekta, kjer je predvideno tlakovanje z betonskimi tlakovci.
(2) Higienske zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov so odvisne od funkcije
prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilneprostore. Prostore
zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija
čistosti zraka.
(3) Zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov glede na medicinsko uporabo prostora se
nanašajo na varnost bolnikov in osebja pri uporabi aparatur za invazivne posege v človeško telo. Prostore
bolnišnice glede na stopnjo varnosti (G0, G1, G2) opredeljuje IEC 60364-7-710.
V vseh medicinskih in administrativnih prostorih je predvidena vgradnja visokokvalitetne PVC talne obloge
debeline 2,00mm v roli, ki ustreza uporabi v bolnišnicah in je antibakterijska, antifungicidna ter antistatična. V
prostorih, kjer so predvideni invazivni posegi v telo je predvidena elektroprevodna visokokvalitetna PVC talna
obloga debeline 2,0mm v rolah, ki je bakteriostatična, ima odlično odpornost proti kemikalijam, razred
protizdrsnosti R9 in ognjeodpornost po EN 13501-1 (Bfl-s1).
(4) Požarno varnostne zahteve tlakov opredeljuje SIST EN 13501-1.
Požarnovarsnostne zahteve tlakov so opredeljene v zasnovi požarne varnosti PZI in so po EN 13501-1 (Bfls1).
(6) Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN
685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge).
Dodatne zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih objektih so predvsem:
 tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih
klančin (1:20 do največ 1:12),
 površine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje)
in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje,
 stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in
tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokroženo letvijo z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere
se položi talna obloga. Višina zaključka tlaka na steni je 10 cm,
 finalni tlak mora imeti sposobnost preprečevanja razvoja bakterij (bakteriostaznost).
Predvideni tlaki so izbrani glede na namembnost prostorov. V hodnikih in servisnih prostorih je predvidena
vgradnja visokokvalitetne PVC talne obloge. V mokrih prostorih kot so sanitarije, higienizacija in
dekontaminacija pa protizdrsna keramika izvedena vodotesno. Fugiranje mora biti izvedeno z vodo
nepropustno in baktericidno odporno maso. Prehodi iz ravnine tlaka v steno so zaključeni z 10 cm visoko
zaokrožnico. Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje s čistili.
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5.2.11 STENSKE OBLOGE
Stenske obloge na hodnikih se izvedejo iz protiudarnih plošč deb. 8mm iz kompozitnih plošč z ustrezno
neobčutljivostjo na čistila in dezinfekcijska sredstva in preprečevanjem nastajanja razvoja bakterij, skladno s
higienskimi zahtevami prostora.
Stenska obloga se na vogalih zaključi s proti udarnim profilom do višine 120 cm. Na višini 90 cm se predvidi
robno držalo za roke v skladu s pravilnikom za projektiranje objektov prilagojenim funkcionalno oviranim
osebam.
Slika 4 - kotni zaščitni profil kot naprimer Kueffner ES12
5.2.12 OBDELAVA SANITARIJ
Stene naj bodo obdelane s kvalitetno keramiko do višine 200 cm, stik s tlakom z za-okrožnico, kitan s trajno
elastičnim kitom. Sanitarna oprema naj bo srednjega kvalitetnega razreda, WC školjke konzolne, kotlički naj
so podometni, pisoarji z avtomatskim izpiranjem. Ob umivalnikih naj bodo električni priključki za sušilce las(
v sanitarijah in prostorih garderob za zaposlene ), nerjaveči nosilci, ogledala z brušenimi robovi vpeljani v
stensko keramiko.
Predelne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih laminatnih plošč (Max – ali enakovredno, debele 14
mm), okovje in vezni elementi iz nerjavečega jekla z možnostjo zapiranja. Stene naj bodo obdelane s
kvalitetno keramiko, stik s tlakom z zaokrožnico, kitan s trajno elastičnim kitom, skladno z načrti PZI.
5.2.13 OPIS DVIGALA
V prizidku sta predvideni dve dvigali za transport mateiala.
Pozicija dvigala, konstrukcijski sistem dvigalnega jaška, tip dvigala :
Električno osebno dvigalo
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Tip:
brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s certifikatom o preizkusu, kot npr. KONE
EcoSpace, PW06/10-19
Nosilnost: 6 oseb ali 480 kg
Hitrost vožnje:
1,00 m/s
Višina dviga:
4,00 m
Število postaj:
2
Število dostopov:
- dvigalo čistega materiala 2 na isti strani in 1 dvostransko - prehodna
kabina
- dvigalo nečistega materiala3, na isti strani - neprehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku
Velikost jaška:
širina: 1,50 m; globina: 1,65 m
Višina glave jaška:
3,60 m
Globina jame jaška: 1,10 m
Vrsta pogona:
Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim
motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in patentiranim nastavljivim
zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona:
Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen
v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč:
2,8 kW, energetsko učinkovito dvigalo razred ”A” v skladu s standardom VDI
4707
Število voženj na uro:
do 180
Priključna napetost:
3 x 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine:
širina: 1,00 m; globina: 1,25 m; višina: 2,20 m
Kabina (po izboru arhitekta): design izbor iz predloženih katalogov, stene iz brušene nerjaveče pločevine
Austurias Satin, tla pripravljena za lokalno oblogo po izboru arhitekta - položi naročnik, strop iz belo
pobarvane pločevine in varčnimi LED okroglimi svetilkami, inox okroglo oprijemalo z zaoblenimi zaključki na
stranski steni, ogledalo na zadnji steni v delni širini in delni višini, zasilna avtomatska razsvetljava,
avtomatski ventilator v stropu, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom
za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala
Vrata kabine:
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine
Asturias Satin, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo
svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška:
avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine
Asturias Satin, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, brez požarne odpornosti
Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje DC simplex, požarno evakuacijska vožnja v glavno postajo
ob alarmu za požar, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji
v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v
najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem s pripadujočo opremo za vračanje odvečne
električne energije nazaj v omrežje
5.2.14 ODPADKI
Odpadki so razdeljeni v tri kategorije (biološki, papir, steklo, embalaža -plastika in ostalo). Ločevanje
odpadkov mora biti zagotovljeni že v fazi prenosa odpadka uporabnika v koše za smeti v posameznih
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prostorih s delitvijo papir, plastika, ostali odpadki. Bioloških odpadkov v objektu ne bo. Odpadki od vsake
omenjenih kategorij se zbirajo ločeno v posebej označenih kontejnerjih.
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Pri projektiranju so upoštevani
zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93)
Zakon o ravnanju z odpadki (Ur.l.SRS 8/78 IN 29/86)
neorganske snovi, ki niso podvržene fermentaciji in se zelo počasi razkrajajo, kot so: mineralne
snovi, papir, steklo, keramika, platno, smeti od čiščenja stanovanj
organske snovi, ki so podvržene fermentaciji in razmeroma hitremu razkroju, kot so: snovi
živalskega izvora, ostanki nepredelane hrane, kosti in podobno
ostanki po popravilih, razen ostankov od gradbenih in končnih del v hišah, industrijski in obrtni
odpadki v stanovanjskih hišah, vrtne smeti, pomije, poginule živali in podobno.
Investitor mora v objektu predvideti prostor za posode (smetnjaki) za zbiranje odpadnih snovi, ki
morajo biti na lahko dostopnem mestu za odvoz komunalnega podjetja.
Z upoštevanjem določil te dokumentacije in drugih predpisov, ki urejajo delovanje posameznih
instalacij, obravnavana gradnja ne bo škodljivo vplivala na okolje.
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6.
OPIS STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME
Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi:
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah-PURES (U.l. št. 52710)
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (U.l. št. 42/02 in 105/02)
Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008-Zdravstveni objekti
Teh. standardi: SIST EN 13779, oz. DIN 1946-4
6.1
OGREVANJE / HLAJENJE
Ogrevanje objekta je predvideno z radiatorskim in talnim ogrevanjem
Transmisijske toplotne izgube so računane po SIST EN 12831. Pri izračunih je bil upoštevan Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES, Uradni list RS, št. 52/2010). Projektna zunanja temperatura znaša
tz = -13C. Toplotne prehodnosti so izračunane na osnovi gradbeno - fizikalnih lastnosti objekta, dobljenih iz
načrta arhitekture.
Projektne temperature prostorov ustrezajo Prostorski tehnični smernici:
- vhodna avla, čakalnica, komunikacije in sanitarije v prizidku:
t = 20 ÷ 22 C
- zdravniške sobe, administracija:
t = 20 ÷ 22 C
- bolniške sobe, ambulante, sobe za posege:
t = 22 ÷ 24 C
- kopalnice:
t = 24 C
Za radiatorsko ogrevanje je izbran temperaturni režim 55/40°C. Predvideni so jekleni ploščni radiatorji z
integriranimi ventili in s sredinskimi spodnjimi priključki. Predvideni so radiatorji v higienik izvedbi tako, da bo
omogočeno lažje čiščenje. Opremijo se s termostatskimi glavami radiatorskih ventilov s proporcionalnim
območjem 1K. Pritrjeni bodo na konzole 150 mm od tal in v glavnem pod okni Radiatorji se opremijo s
termostatskimi ventili robustne izvedbe za javne prostore in z zapornimi holandci.
Objekt urgence se bo oskrboval s toplotno energijo iz skupne kotlovnice, ki obratuje s temperaturnim režimom
90/70°C pozimi in 75/60°C poleti. Priključno mesto je povezovalni hodnik v kleti. Od priključka na obstoječo
napeljavo bo speljan priključni vod do toplotne podpostaje za pripravo tople sanitarne vode in do toplotne
podpostaje za ogrevanje v kleti urgence.
Predvidena priključna moč toplotne postaje objekta urgence: Q = 400 kW, od tega 340 kW za ogrevanje in 60
kW za pripravo tople sanitarne vode.
Toplotna podpostaja bo indirektne izvedbe in bo obratovala s temperaturnim režimom 90/70C pri zunanji
temperaturi -13 C (primarni sistem). Priprava tople santarne vode je predvidena s toplotnim
izmenjevalnikom in akumulatorjem velikosti 2000 litrov.
Sistem ogrevanja v Splošni bolnišnici Novo mesto izpolnjuje kriterij energetske učinkovitosti, zato je s
priključitvijo nanj možno izpolniti zahtevo po obvezni uporabi obnovljivih virov energije v stavbi po 2. odstavku
16. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010).
6.2
PREZRAČEVANJE
Prezračevanje objekta je predvideno za nove prostore v dozidavi in delno v rekonstruiranem delu objekta s
centralnimi sistemi (klimati) in lokalnimi sistemi prezračevanja (lokalni odvodni sistemi oz. ventilatorji).
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S samostojnimi klimati se prezračujejo vsi delovni prostori v kleti, bolniške sobe in ordinacije ter ostali
bolnišnični prostori, hodniki in čakalnice, prostori za zdravnike in administracijo ter garderobe in sanitarni
prostori.
Celotni sistem je razdeljen z ozirom na funkcionalne celote in orientacijo objekta oz. prostorov. V kleti je
predviden en samostojni klimat (KN-1) za vse delovne prostore, skladišča in garderobe. Klimat je standardne
izvedbe za kvaliteo prostorov III. Za prezračevanje vseh prostorov v pritličju se vgradita dva samostojna
klimata higienik izvedbe za kvaliteto prostorov ll (KN-2 in KN-3). En klimat je za prezračevanje prostorov na
vzhodni strani, drugi klimat pa za prostore na zahodni strani. Na enak način se prezračujejo prostori v
nadstropju. Tudi tukaj se vgradita dva samostojna klimata higienik izvedbe za kvaliteto prostorov ll (KN-4 in
KN-5). Vsi klimati so predvideni za delovanje s svežim zrakom. Dovodni in odvodni kanal imata vgrajena
dušilnika zvoka, ki sta integrirana v klimat in služita za preprečevanje prenosa zvoka v objekt.
Pri določanju velikosti in kapacitete klimatov smo izhajali iz dejstva, da je osnovno zimsko ogrevanje
prostorov pokrito z radiatorskim ali talnim ogrevanjem (transmisijske izgube) ter potreb po prezračevanju.
Klimati so izvedbe za notranjo postavitev v klima-strojnico v kleti.
Predvidena je vgradnja klimatov za prisilno prezračevanje z dovodom in odvodom zraka. Klimati so dvoetažne
izvedbe z visokim izkoristkom in majhnimi dimenzijami. Funkcija klimatov je dovajanje svežega zraka,
odvajanje slabega zraka, zimsko dogrevanje zraka, poletno pohlajevanje, vlaženje zraka, filtriranje zraka in
izkoriščanje odpadne toplote. Preden se zrak odvrže, se mu s pomočjo ploščnega rekuperatorja odpadne
toplote odvzame del toplote, ki se uporabi za ogrevanje svežega zraka.
Ventilatorji klimatov v higienik izvedbi morajo biti nameščeni tako, da je v vpihovalni veji nadtlak, v odtočni pa
podtlak, s čimer je onemogočen vdor onesnaženega zraka v vtočni zrak. Elektromotorji ventilatorjev so
frekvenčne izvedbe za brezstopenjsko regulacijo kapacitete. Klimati imajo rekuperator toplote z izkoristkom 70
-75 %, toplovodni dogrelnik, vodni hladilnik in parni vlažilnik.
Klimat KN-1 je standardne izvedbe. Vsi klimati higienik izvedbe (KN-2, KN-3, KN-4, KN-5) imajo predvideno
dvostopenjsko filtracijo zraka. Na zajemu zraka je prva stopnja filtacije z vrečastim filtrom kvalitete M5, druga
stopnja na izstopu iz klimata je vrečasti filter kvalitete F7-F9; na povratku je predviden vrečasti filter kvalitete
M5 . Klimati so predvideni z integriranimi dušilniki zvoka in so nameščeni na antivibracijskih nogah oz.
podstavkih.
Regulacija vlage je predvidena za vse higienik klimate s parnim vlažilnikom na vtočnem kanalu za zrak. Parni
vlažilniki morajo ustrezati zahtevam za vgradnjo v bolnišnice in morajo proizvajati higiensko neoporečno
vodno paro. V klima strojnici je predvidena reducirna postaja pare s tlakom 12,0 / 2,0 bar in ustrezne
kapacitete. Razvod pare se priključi na obstoječi razvod v povezovalnem hodniku.
Pripravljen zrak se dovaja s stropnimi difuzorji oz. anemostati oz (z vrtinčnim izstopom zraka), odvaja pa z
odvodnimi rešetkami in prezračevalnimi ventili. Število izmenjav zraka ustreza Pravilniku o prezračevanju in
klimatizaciji stavb (U.l.RS št. 42/02 in 105/02) ter DIN 1946 (del 4). V posameznih prostorih (kirurške
ordinacije, setična in aseptična šivalnica, reanimacija, izolacija) so za dovod predvideni stropni difuzorji s
HEPA filtrom. Distribucijski elementi za zrak so nameščeni v stropu in priključeni s fleksibilnimi priključki na
horizontalni kanalski razvod. Fleksibilni priključki ne smejo biti daljši od 2 m.
Določeni prostori (kirurške ordinacije, šivalnici, opazovanje, izolacija, reanimacija, bolniške sobe intenzivne
nege) imajo EM regulacijske zrakotesne lopute (ERP) za uravnavanje nadtlaka oz. podtlaka v prostoru ter za
daljinsko zapiranje prezračevanja. Ob izpadu električne energije se morajo lopute samodejno zapreti zaradi
preprečitve medsebojne kontaminacije ostalih prostorov. Lopute morajo biti v skladu s TSG-12640-001:2008
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Oglati kanali so narejeni iz pocinkane pločevine, okrogli pa so »spiro« cevi. Horizontalni kanali se povežejo z
vertikalnimi kanalskimi razvodi v vertikalnem instalacijskem jašku. Vertikalni razvod se izvede skozi streho in
priključi na klimat na strehi. Izolacija kanalov je predvidena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko
odpornostjo ≥ 5000 in toplotno prevodnostjo ≤ 0,038 W/mK (pri 20ºC). Dovodni kanali so toplotno izolirani
z 19 mm toplotne izolacije izolacije, odvodni pa s 13 mm toplotne izolacije.
V skladu s študijo požarnega varstva so na mejah požarnih sektorjev in celic vgrajene požarne lopute z
elektromotornim pogonom in s požarno odpornostjo min. EI 30-S. Požarne lopute so povezane na požarno
centralo. Požarne lopute morajo biti certficirane v skladu s ŠPV. S strani pooblaščene organizacije je potrebno
pri izvedbi pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite.
Lokalni sistemi prezračevanja oz. odsesovanja so predvideni v vseh skupnih in posameznih sanitarnih in
pomožnih prostorih, garderobah, nečistih prostorih in tehničnih prostorih. Za prezračevanje posameznih
samostojnih sklopov je predvideno prezračevanje z odvodnimi ventilatorji cevne ali kanalske izvedbe. Zrak
vstopa v sanitarije delno iz hodnika ali predprostorov in delno preko kanalskega dovoda zraka, odvod je preko
odvodnih prezračevalnih ventilov ali rešetk vgrajenih v dvojni strop. Prezračevalni ventilatorji se vgradijo pod
stropom z odvodom odpadnega zraka nad streho ali skozi fasado objekta. Ventilatorji se dobavijo z
brezstopenjskim regulatorjem vrtljajev s katerim izberemo poljubno intenzivnost prezračevanja. Ventilatorji se
vključujejo delno preko ure s programom vklapljanja v elektro omari, delno preko luči v posameznih prostorih
in delno s samostojnim stikalom/regulatorjem.
6.3
HLAJENJE
V skladu s prostorsko tehnično smernico je potrebno zagotoviti stanje zraka v prostorih t= 20 do 26°C in 50
% relativne vlage. Hladijo se praviloma vsi bolnišnični prostori razen skladišč, sanitarij in garderob.
Osnovno hlajenje prostorov je predvideno z vpihom pohlajenega zraka s prezračevalno klimatskimi
napravami. Le hlajenje toplotno bolj obremenjenih prostorov (avla, čakalnice, zahodni hodnik) je predvideno s
stropnimi ventilatorskimi konvektorji skrite izvedbe. Konvektorji so sestavljeni iz toplotnega menjalnika z
regulacijskimi ventili, ventilatorjem, zračnim filtrom, vpihovalne rešetke, termostata s tropoložajnim stikalom
za ventilator. Temperaturo zraka v prostoru uravnava termostat. Konvektorji so priključeni s krogličnimi
ventili oz. zapirali. Od vsakega konvektorja je speljan odtok kondenzata s PP cevmi, skupni odvod pa je
speljan v kanalizacijo.
Obratovalni režim hladilne vode je 7/12°C. Horizontalni razvodi so speljani v spuščenem stropu. Celotno
razvodno omrežje hladilne vode od toplotne podpostaje v kleti, dvižni vodi in priključki na konvektorje je
predvideno iz jeklenih cevi, izdelanih po DIN 2440 in DIN 2448. Cevi se medsebojno spajajo z varjenjem.
Celotni cevni razvod je antikorozijsko zaščiten in toplotno izoliran z izolacijskimi žlebaki Armaflex z zaprto
celično strukturo.
V prostorih s stalnim toplotnim virom (kot RTG in elektro prostori) so predvidene hladilne naprave v split
izvedbi ustrezne hladilne moči, tako, da lahko obratujejo neodvisno od hlajenja ostalih prostorov. Lokalne
hladilne enote (»split« sistem) so stropne kasetne in stenske izvedbe. Zunanje hladilne enote se namestijo na
strehi objekta. Medsebojne povezave so oz bakrenih cevi, ki so izolirane z izolacijskimi žlebaki z zaprto celično
strukturo. Odvod kondenzata je speljan v najbljižnjo kanalizacijo preko sifonov.
6.4
VODOVOD IN KANALIZACIJA
Na območju, predvidenem za novogradnjo, že poteka javno vodovodno omrežje, ki pa ga bo potrebno
prestaviti. Za ta dela je izdelan poseben načrt prestavitve (ENG d.o.o. Maribor, maj 2013). V navedenem
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načrtu je poleg potrebne prestavitve oz. novogradnje dela javnega vodovodnega omrežja zajet tudi nov hišni
priključni vod z merjenjem porabe vode – meja dobave med posameznimi načrti je 0,5m izven objekta.
Vse v načrtu prestavitve javnega vodovodnega omrežja predvidene projektantske rešitve so omejene zgolj na
predvideni objekt Urgence s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter so v skladu z veljavnim Ureditvenim načrtom
Zdravstveni kompleks Novo mesto (Ur. list RS št. 48/08 ter dopolnilo Ur. list RS št. 81/11). Vse ostale zahteve
UN se bodo morale upoštevati pri projektiranje naslednjih faz.
Pri izdelavi predloženega načrta ter izvedbi se sicer upoštevajo tudi zahteve Tehničnega pravilnika o javnem
vodovodu (Ur. list RS št. 115/2000).
Nov hišni priključni vod, ki bo del javnega vodovodnega omrežja, je predviden zaradi zelo neugodnega poteka
obstoječe interne vodovodne instalacije v sosednji zgradbi ter povečanih potreb. Ob kasnejši izvedbi naslednje
faze širitve bolnišnice bo potrebno obstoječ hišni priključni vod (DN80 iz Šmihelske) verjetno opustiti oz. vsaj
rekonstruirati, zato je v tem načrtu predviden nov hišni vodovodni priključek predimenzioniran zaradi namena
kasnejše opustitve obstoječega priključka iz Šmihelske.
6.4.1
Notranja vodovodna instalacija
Ves vgrajeni material za izvedbo vodovodne instalacije mora biti prve kvalitete ter izdelan v skladu s
standardom DSIST EN 805, ustrezati mora Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04 ter nadaljnih dopolnil)
ter mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso vgrajeno opremo je potrebno pridobiti predhodno
soglasje investitorja.
Takoj za vodotesnim vstopom v zgradbo se izvede ločitev na omrežje sanitarne pitne vode ter notranje
hidrantno omrežje. Na odcepu za notranje hidrantno omrežje se poleg zapornih ventilov vgradi cevni
ločevalnik kl.4, da se tako prepreči morebitno onesnaženje vode v preostali instalaciji (na notranjem
hidrantnem omrežju tako niso potrebni nobeni stalni porabniki). Odcep za omrežje san. vode se opremi le z
zapornim ventilom. Na omrežju sanitarne vode se izvede tudi priključek za zasilno oskrbo z gasilskimi vozili v
primeru okvar ali višje sile. V ta namen se na fasadi objekta izvede stenska omarica s priključnimi ventili ter
gasilskimi C-spojkami. Sp. rob te omarice naj bo 1,2m nad terenom.
Zaradi dosedanjih slabih izkušenj se za novo vodovodno instalacijo sanitarne pitne vode lahko vgradi le
material katerega od priznanih proizvajalcev z referencami, ki ima vse potrebne ateste vključno z dokazano
zanesljivostjo spojev – sistemski atest, proizvajalec (ne dobavitelj oz. izvajalec del) pa mora nuditi tudi lastno
garancijo za kvaliteto materiala. Materialov različnih proizvajalcev med sabo ni dovoljeno mešati! Za max.
razdalje med cevnimi obešali se upoštevajo navodila proizvajalca cevi.
Celotno omrežje sanitarne vode se izvede s cevmi in fitingi, namenjenimi za tovrstna omrežja. Običajna
delovna temperatura znaša sicer do ca 60°C, mogoča pa je kratkotrajna preobremenitev v času termične
dezinfekcije na ca 70°C (3-4 ure tedensko) ali do 80 °C večkrat letno.
Celotno razvodno omrežje sanitarne vode (topla, hladna ter cirkulacijski vod) poteka v dvojnih stropovih kleti
ali višjih etaž ter se izvede s sistemskimi nerjavečimi cevmi ter hitrospojnimi fitingi (Cr-Ni-Mo nerjaveče jeklo,
material WnR 1.4401 po DIN EN 10088, max. hrapavost 1,5μm). Z enakimi cevmi se izvedejo tudi vsi dvižni
vodi ter priključki sanitarne opreme. Vse cevi je potrebno tudi toplotno zaščititi in sicer se uporabijo
samougasljivi izolacijski žlebaki deb. min. 13mm. Na instalacijah hladne vode je potrebno tudi vgraditi držala
za preprečitev kondenzacije oz. nastanka toplotnih mostov (npr. ARMACELL ARMAFIX).
Hišni priključni vod do zapornih ventilov v objektu se izvede duktilnimi cevmi tip GGG razred C40 za 10bar
(glej predhodno poglavje). Celotno notranje hidrantno omrežje se izvede s srednje težkimi poc. navojnimi
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cevmi ter fitingi po DIN2440, material cevi St. 33.1. Enako kot razvodi sanitarne vode se tudi notranje
hidrantno omrežje polaga v dvojnem stropu kleti ali višjih etaž, enako se polagajo tudi dvižni vodi ter priključki
opreme. Te cevi je potrebno antikorozijsko zaščititi s temeljnim premazom ter 2x pokrivnim premazom (rdeče,
RAL 3000).
Celotna vodovodna instalacija je sicer predvidena tako, da ne nastajajo deli brez stalnih pretokov ter s tem
povezane okvare vode. Prehodi vseh cevi skozi požarne sektorje se posebej požarno zaščitijo s protipožarnimi
trakovi ter po potrebi vložki iz kamene volne. Vsak sanitarni element se na priključku opremi s podometnim,
ravnim prehodnim ali kotnim regulirnim ventilom, da ga bo tako v primeru potrebe mogoče izločiti iz uporabe
brez vpliva na ostale.
6.4.2
PRESTAVITEV VODOVODA
Prestavitev javnega vodovodnega omrežja (del obstoječega povezovalnega cevovoda med Šmihelsko ter ulico
Mirana Jarca) je predvidena zaradi ureditve novih dovoznih cest do urgentnega centra. Obstoječi cevovod bi
sicer prečkal predvidene nove bet. cestne škarpe, zaradi spremembe nivelete pa bi na nekaterih delih bil več
kot 3m globoko, kar iz vidika vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja ni dopustno.
Hišni priključni vod, ki bo del javnega vodovodnega omrežja, je predviden zaradi zelo neugodnega poteka
obstoječe interne vodovodne instalacije v sosednji zgradbi ter povečanih potreb. Ob kasnejši izvedbi naslednje
faze širitve bolnišnice bo potrebno obstoječ hišni priključni vod (DN80 iz Šmihelske) verjetno opustiti oz. vsaj
rekonstruirati, zato je v tem načrtu predviden nov hišni vodovodni priključek predimenzioniran zaradi namena
kasnejše opustitve obstoječega priključka iz Šmihelske.
Enako kot obstoječe bo tudi prestavljeno javno vodovodno omrežje namenjeno pokrivanju potreb po sanitarni
vodi ter za požarno zaščito, zato se bo na prestavljenem delu vodovodnega omrežja vgradil tudi potreben
hidrant. Tudi hišni priključni vod je namenjen pokrivanju potreb po sanitarni vodi ter požarni zaščiti (notranje
hidrantno omrežje) v objektu.
Zaradi izvedbe prestavitve cevovodov oz. priključitve na obstoječe bo potrebno začasno zapreti ter izprazniti
del obstoječih cevovodov. Zaradi navedenega bi lahko prišlo do prekinitve dobave vode nekaterim
uporabnikom, zato jih je potrebno o tem obvestiti na krajevno običajen način.
Prestavljeno vodovodno omrežje se bo priključilo na obstoječe 1x pri obstoječem sekcijskem zapornem ventilu
pri nadzemnem hidrantu v bližini Šmihelske (poz. 1 v priloženih načrtih) ter 1x na meji obdelave oz. prenove
cestišče ter navezavi le-tega na obstoječo niveleto (poz. 5).
Prestavljen cevovod bo enakih dimenzij kot je že obstoječ. Predvideva se vgradnja celotnega novega cevovoda
NL DN 150 do navezave na obstoječ cevovod na meji obdelave cestišč (poz. 5), ki pa je po razpoložljivih
podatkih Lž DN 80.
Nov hišni priključni vod bo izveden s cevjo NL DN 100. Vstop vodovodne cevi v objekt bo ca 1,2m pod nivojem
nove nivelete terena, kar je tik nad tlemi kleti objekta (niveleta 178,80, tlak kleti 177,20). Sam vstop
vodovodne cevi v objekt bo obdelan v načrtu interne vodovodne instalacije zgradbe.
Za potrebe merjenja porabe vode se bo v zunanjem vodomernem jašku pred zgradbo skupaj s potrebno
armaturo vgradil hor. kombinirani vodomer DN80/20. Vodomerni jašek sam bo vodotesne AB-izvedbe, imel bo
vstopno odprtino dim. 60x60 cm z Lž povoznim pokrovom (kl.B), vgrajeno izvlečno nerjavečo ali Al- vstopno
lestev ter urejeno odvodnjavanje. Pri izvedbi se upoštevajo tudi morebitne dodatne zahteve upravljalca
javnega vodovodnega omrežja.
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Obratovalni tlak na obravnavanem območju znaša po podatkih vzdrževalne službe bolnišnice 4,0 do 4,5 bar.
Seznam parcel, po katerih poteka prestavljeno javno vod. omrežje:
k.o. Kandija, parc. št. 600, 612, 618
Seznam parcel, po katerih poteka hišni priključni vod:
k.o. Kandija, parc. št. 600
Ves vgrajeni material za izvedbo vodovodnega omrežja mora biti prve kvalitete ter izdelan v skladu s
standardom DSIST EN 805, ustrezati mora Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04 ter nadaljnih dopolnil)
ter mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso vgrajeno opremo ter materiale je potrebno pridobiti
predhodno soglasje investitorja oz. upravljalca javnega vod. omrežja.
6.4.3
Požarna zaščita
Za potrebe požarne zaščite objekta je v skladu s ŠPV (ING.KLAN-št.pr.:019/2013) v tem načrtu predvidenih
več sistemov in naprav (opis izvedbe glej prejšnja poglavja) in sicer:

notranje hidrantno omrežje

dodatni zunanji hidranti

gasilni aparati
Ročni gasilni aparati se obesijo na stene na nosilne kljukice in sicer tako, da bo njihov ročaj ca 1,2m nad
tlemi. Točna razporeditev ter vrsta so razvidni iz požarnega elaborata.
Zunanji hidranti so delno že obstoječi ter delno novoizvedeni, razvidni pa so v načrtu prestavitve javnega
vodovodnega omrežja (glej pogl. 1.1.).
6.5
MEDICINSKI PLINI
Na objektu urgentnega centra (v P.) in intenzivne nege (v N). so v skladu s tehnološko zasnovo predvideni
priključki medicinskih plinov. Pline je potrebno speljati do vseh priključkov v skladu s tehnološkimi
potrebami. Lokacije priključkov so podane v načrtu opreme, oz. načrtu arhitekture. Medicinski plini se
priključijo na obstoječe instalacije v postaji za medicinske pline, ki se nahaja v kleti obstoječega dela.
V objektu je za ambulanto, ordinacije in bolniške sobe predvideni naslednji medicinski plini:

kisik (O2),

komprimirani zrak p=5bar (Kz5),

komprimirani zrak p=10bar (Kz10),

vakuum (V).

dušikov oksid, oz. oksidul (N2O).
V projektu je predvidena nova napeljava medicinskih plinov od obstoječih instalacij v kleti ter do potrošnikov v
P in N. V vsaki etaži, kjer so potrebni medicinski plini, se za odcepom od vertikale vgradijo kontrolne zaporne
omarice za 5 plinov ter z daljinsko signalizacijo za medicinske pline in vakum. Kontrolna zaporna etažna
omarica ima za vsak plin vgrajene zaporne mambranske ventile in z manometre za odčitavanje dejanskega
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stanja na izstopni veji, ter s stikala za daljinsko signalizacijo. Omarice služijo za stalno kontrolo pritiskov
plinov v etažah, hitro zapiranje določenega plina na določenem mestu tako, da je nemotena oskrba s plini v
vseh ostalih etažah - prostorih. Nadzorna plošča daljinske signalizacije se vgradi v delovni pult dežurne
sestre in javlja spremembe v plinski instalaciji z zvočnimi in svetlobnimi signali. Vgradijo se signalne plošče
za štiri medicinske pline in vakum, ki se z električnim kablom povežejo s kontrolno zaporno omarico.
Od kontrolnih zapornih omaric se pod stropom spelje horizontalni razvod posmezne etaže, na katerega se
priključijo razvodi do bolniških in ordinacij.
7.
OPIS ELEKTROINSTALACIJ
7.1
JAKI TOK
7.1.1
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Razsvetljava se izvede s svetilkami izbranimi v dogovoru z arhitektom, glede na zahteve posameznega
prostora in na osnovi izracuna osvetljenosti na nivoju 0,85m od tal. Osvetljenost posameznih prostorov je
predvidena v skladu s standardom DIN EN 12464-1 kateri doloca minimalne pogoje osvetljenosti posameznih
prostorov glede na namen uporabe, zahtevani barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz.
motecega blešcanja. V objektu so predvidene LED in fluorescencne svetilke z vgrajenimi LED in
fluorescencnimi T16 sijalkami z elektronskimi predstikalnimi napravami.
V vseh medicinskih prostorih in v laboratorijih z merilno-kontrolno opremo morajo biti vgrajene elektronske
predstikalne naprave z ustreznim certifikatom o zagotavljanju elektromagnetne
kompatibilnosti. Tipi svetilk morajo biti usklajeni s tehnološkimi, funkcionalnimi in ambientalnimi zahtevami
(npr. v OP prostorih se zahteva mokro umivanje svetilk, nadometni parapetni kanali v bolniških sobah s
kombinacijo daljinskega in lokalnega prižiganja, reflektorji za osvetlitev delovnega mesta ali za zunanjo
razsvetljavo ipd.). V prostorih z obcasno razlicnimi zahtevami osvetlitve posameznih delovnih mest (RTG, PC,
monitorji, ultrazvok ipd.) je priporocljivo izvesti rocno krmiljenje splošne razsvetljave ali lokalne razsvetljave,
ali pa oboje z namenom, da si vsak glede na vrsto dela lahko sproti prilagaja osvetlitev in da, obenem cim
manj moti druge.
7.1.2
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Varnostna razsvetljava se izvede v skladu s študijo požarne varnosti in predpisi. Uporabijo se svetilke za
osvetlitev evakuacijskih poti in svetilke za oznako evakuacijskih poti, slednje so opremljene s piktogrami za
oznacevanje izhodov in smeri pobega. Z varnostnimi svetilkami z nalepljenimi piktogrami na svetilkah ali
nalepko pod svetilko, z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami v trajnem ali pripravnem spoju in avtonomijo
3-ure. Zato so predvidene svetilke s 5W ali 6W – 230V z LED sijalkami.
7.1.3
MALA MOC
Novi objekt se napaja iz obstojecega elektro razdelilca mreže (R-KRG-MREŽA) in obstojecega elektro
razdelilca diesel elektro agregata (R-KRG-AGREGAT), ki sta namešcena v obstojeci kleti, v prostoru Elektro
postaja K.0.3. Elektro razdelilec R-KRG-MREŽA se napaja iz obstojece transformatorske postaje TP BOLNICA
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(TP PLJUCNA). Elektro razdelilec R-KRG-AGREGAT se prav tako napaja preko elektro razdelilca RKRG- MREŽA
iz TP BOLNICA, v primeru izpada mreže, pa iz DEA ENERGETIKA (TP ENERGETIKA AGREGAT F3).
Izvede se še možnost za rezervno napajanje varnostnega napajanja iz drugega DEA PORODNIŠNICA. Izvede se
preklopno polje, kjer je možno preklopiti in izbrati DEA, iz katerega se bo napajal glavni agregatni elektro
razdelilec (R-G-A) varnostnega napajanja nove urgence.
Novi elektro razdelilci mreže (R-G-M) in agregata (R-G-A) se namestijo v locenih prostorih v kleti objekta,
prostori K.27 in K.26. Prav tako se loceno namesti glavni elektro razdelilec neprekinjenega napajanja R-GUPS (UPS) – dodatno varnostno napajanje, v kleti, v prostoru K.0.2. V prostoru K.0.2 se namestijo tudi UPS
naprave, nove in obstojece.
7.1.4
DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE (UPS)
Za napajanje posebno pomembnih nujnih porabnikov je predvidena vgradnja centralne naprave za
neprekinjeno napajanje. Predvidena je UPS naprava z 60 min. avtonomijo in ONLINE izvedbe. Predvideva se
vgradnja modularne izvedbe, da se lahko dogradijo moduli za potrebe 2. Faze. Naprava je vgrajena v UPS
prostoru v kleti objekta. Prostor ima zagotovljeno hlajenje in prezracevanje v skladu z zahtevami proizvajalca
naprave. Naprava ima vgrajen modul s komunikacijo, katera omogoca prenos podatkov na CNS, GSM.
7.1.5
NN RAZVOD, IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ, VTICNICE IN PRIKLJUCKI
Glavni stikalni bloki objekta se namestijo v kleti objekta. Postavljeni bodo v locene požarne celice in loceno od
evakuacijskih poti. Na glavnih stikalnih blokih je možen izklop elektricne energije v primeru požara. Etažni
stikalni bloki so sestavljeni iz locenih delov (mrežni, agregatski, UPS in UPSIT del) in so namešceni ob
vertikalah. Za celoten objekt je predvidena vertikala v osi D, med osmi 5 in 6, ob jašku dvigala.
Stikalni bloki so predvideni kot prostostojece omare na podstavku zašcite IP43. Razdelilniki morajo ustrezati
SIST EN 60439 del 1. V vsakem razdelilniku mora biti tokovna oprema z jasno oznacenimi tokokrogi, porabniki
in prostori, ki jih napajajo. Oznacbe na tokokrogih se morajo logicno ujemati z oznacbami na zašcitnih
elementih tako, da je dovolj pregledno tudi za medicinsko osebje. Vsi stikalni bloki morajo biti dimenzionirani
tako, da je na razpolago še 20% rezervnega prostora.
Kabelske trase po etažah potekajo nad spušcenimi stropovi po hodnikih po locenih kabelskih policah za
agregatski in mrežni del.
Elektricne inštalacije za požarne naprave so izvedene z materiali, ki omogocajo nemoteno delovanje tudi v
primeru požara. V ta namen so predvideni požarni kabli in požarno odporni pritrdilni material. Izvajalec mora
pridobiti sistemski certifikat tako za montažo kot za material. Prehodi elektricnih inštalacij morajo biti na
mejah požarnih sektorjev ustrezno protipožarno zatesnjeni in sicer s karakteristiko, ki jo ima stena ali
medetažna plošca na meji sektorjev, ki jo prehajajo.
7.1.6
ELEKTRICNE INŠTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
Strojne naprave ( medicinski plini, hladilna postaja, klimatske naprave, toplotne postaje,...) se napajajo iz
stikalnih blokov v posameznih strojnicah. Stikalni bloki se napajajo direktno iz glavnih razdelilnikov. V skladu
s strojnim nacrtom se predvidijo elektroinštalacije za strojne naprave. Glede na zahteve so doloceni sistemi
prikljuceni na rezervni vir napajanja (diesel agregat).
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Vsi stikalni bloki strojnih naprav so opremljeni s krmilniki kateri so integrirani v obstojeci nadzorni sistem.
Krmilniki omogocajo vodenje in nadzor strojnih sistemov. Za primer popravila ali zamenjava elektromotorjev
so predvidena tudi servisna stikala ob vsakem elektromotornem pogonu. V primeru požara se vse
prezracevalne naprave zaustavijo. Krmiljenje je izvedeno preko požarnih vmesnikov, katere krmili požarna
centrala. Po „resetu“ požarne centrale, je potrebna rocna potrditev krmilnika prezracevalnih naprav, s tem pa
je onemogocen avtomatski vklop po „resetu“ požarne centrale.
7.1.7
CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS)
V kleti objekta je predviden nadzorni center in prostor tehnicnega vzdrževalca (prostor K.09). Predvidena je
skada, ki omogoca ažuriranje podatkov in spremljanje vseh potrebnih parametrov v mejah prioritete
dostopnosti, ter vodenja objekta, kar se doloci s programom. Operaterju so vsak trenutek dostopni razlicni
podatki o stanju delovanja naprav, merjenih kolicinah, historizacija,....
Sistem je grajen na TCP/IP protokolu, vsi krmilniki imajo vgrajene WEB serverje. Sistem mora biti integriran v
obstojeci nadzorni sistem.
7.2
ŠIBKI TOK
7.2.1
SPLOŠNO
Inštalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in s signalnimi kabli, ki bodo
uvleceni v inštalacijske cevi, položene podometno ali pa položeni na kabelske police. Kjer obstaja vecja
nevarnost požara, bodo kabli zašciteni s posebnim negorljivim premazom. Vsi prehodi iz ene požarne cone v
drugo bodo zatesnjeni s stekleno volno in z negorljivo maso, oz. bodo obloženi s posebnimi blazinicami. Na
obeh straneh prehoda bodo kabli obrizgani še z negorljivim premazom.
Protipožarne pregrade so predvidene pri požarnih sektorjih, ki so doloceni v Študiji požarne varnosti. Vse
inštalacije telekomunikacij bodo oddaljene os inštalacij jakega toka najmanj 20cm, vodniki za telefonijo pa
bodo odmaknjeni od drugih inštalacij telekomunikacij najmanj 10cm.
Vse elemente, ki morajo biti usklajeni glede na barvo, obliko, velikost in podobno, mora pred nabavo opreme
potrditi oz. izbrati arhitekt, v sodelovanju z investitorjem in projektantom.
7.2.2
UNIVERZALNO OŽICENJE
V objektu je predvideno univerzalno ožicenje za telefonijo in racunalniško omrežje. Ožicenje je predvideno s
kabli FTP 4x2x24AWG, Cat.6. Montažne višine vticnic so merjene od gotovih tal – mišljena je sredina
elementa oz. prikljucka) telefonske, racunalniške – 0,5m (oz. usklajevanje z višinami vticnic elektricnih
inštalacij). Vticnica so tipaRJ45 in skupne za telefonijo in LAN omrežje. V pisarnah, sestrskih pultih in
ordinacijah so vticnice montirane v parapetnem kanalu, v bolniških sobah v bolniškem kanalu, v ostali
prostorih podometno, v skladišcih in strojnicah pa nadometno. Lokacija vticnic je razvidna iz arhitekturnih
podlog.
7.2.3
SKUPNI ANTENSKI SISTEM (SAS)
Glavna TV omarica je predvidena v kleti objekta v komunikacijskem vozlišcu. Povezava na obstojec sistem TV
signala je izveden s koaksilanim kablom do obstojecega TV delilca v kleti kirurgije. Iz kom. vozlišca so
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izvedene povezave do posameznih TV vticnic po objektu (cakalnice, dežurne sobe, bolniške sobe,...).
Povezave potekajo po kabelskih policah ob ostalih šibkotocnih instalacijah.
7.2.4
JAVLJANJE POŽARA
Predvideno je razširitev obstojece centrale za javljenje požara, dodajo se moduli za razširitev števila
adresabilnih linij.
Javljanje požara je zasnovano s ciljem zagotavljanja zgodnjega oz. pravocasnega odkrivanja požarnih velicin
(prisotnost belega dima, porast temperature, ognja), alarmiranja in ukrepanja v smislu zagotovitve požarne
varnosti ljudi in premoženja.
Požarno nevarnost na objektu bodo detektirali oz. sprožili naslednji elementi:
− opticni javljalniki požara
− rocni javljalniki požara
− toplotni javljalniki požara
− vzorcne komore na klima kanalih
− vhodno-izhodni vmesniki za krmiljenje in detekcijo elementov (pož. vrata, proti pož. lopute)
Pri dolocitvi mikrolokacije, tipa in števila javljalnikov, je za posamezne prostore upoštevan verjeten potek
požara v zacetni fazi, požarna ogroženost, narava dela v prostoru in geometrija prostora.
7.2.5
VIDEO NADZOR
Sistem video nadzora zajema nadzor gibanja oseb znotraj kompleksa. Nadzorujemo predvsem vhode,
zunanjost objekta in glavne komunikacijske prehode v objektu.
Koncept video nadzora temelji na uporabi mrežnih kamer za video nadzor cakalnic in uporabi klasicne
tehnologije s koaksialnimi signalnimi kabli za video nadzor ostalih prostorov in okolice.
Snemanje video signalov se vrši s pomocjo snemalnih naprav z montažo v rack omaro, katera se nahaja v
nadzornem centru v kleti objekta. Monitorji in tipkovnica za izvajanje nadzora so namešceni v nadzornem
prostoru v kleti objekta.
7.2.6
KONTROLA PRISTOPA
Za kontrolo pristopa v posamezne prostore je predvidena naprava s pristopnimi terminali. V ta namen bo vsak
uporabnik imel brez kontaktno razpoznavno kartico, s katero bo zapiral in odpiral zavarovana vrata, istocasno
se vrši registracija vstopa in izstopa osebe v dolocen prostor. V slucaju požara požarna centrala sprosti vse
požarne izhode kontrolirane s kontrolo pristopa. Kontrola pristopa je povezana s centralnim nadzornim
sistemom.
7.2.7
OZVOCENJE
Za posredovanje objav, klicanje pacientov v ordinacije, nujnih obvestil, alarmiranje, iskanje oseb ter za
predvajanje glasbe je predvideno ozvocenje v bolniških sobah, avlah, hodnikih in drugih skupnih prostorih.
Centralna akusticna naprava je postavljena v nadzorni center v kleti objekta.
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7.2.8
ELEKTRICNE URE
Za enotno kazanje casa v objektu je predviden sistem elektricnih ur, ki je krmiljen s kvarcno uro z minutno in
sekundno linijo. Maticna ura je radijsko vodena iz oddajnika DCF 77.
7.2.9
SESTRSKI KLIC
V objektu je predviden sestrski klic. Predviden je modularen sodoben klicni in komunikacijski sistem kateri
bazira podatkovni tehnologiji in ga je mogoce razširjati. Sestrski klic je namenjen pozivanju in komuniciranju
med pacienti in sestrskim osebjem.
7.2.10 INTERNA VIDEO INFORMACIJSKA MREŽA
Interna video informacijska mreža je predvidena v cakalnicah, razširjenih hodnikih in dnevnih prostorih
(ekrani).
7.2.11 HIŠNA GOVORNA NAPRAVA
Za interno govorno povezavo med prostorom registracija – triaža v pritlicju in vhodi in prehodi, je predvidena
video govorna naprava v kombinaciji z elektricno kljucavnico.
7.3
STRELOVOD IN OZEMLJITVE
Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zašciti stavb
pred delovanjem strele (Ur. list RS, 28/2009) ter v skladu s tehnicno smernico TSG-N-003:2009 in v skladu s
SIST EN 62305-1 do 4, SIST EN 50164-1 do 4.
Nacrt elektricnih inštalacij in elektricne opreme – zašcita stavb pred delovanjem strele je izdelan na podlagi
tehnicne smernice TSG-N-003:2009.
8.
TEHNOLOŠKA ZASNOVA
Povzeto po Tehnološki zasnovi 16/2012, pripravila Marja Konečnik, u.d.i.a.
Po številu urgentnih pregledov je urgentni center v Splošni bolnišnici Novo mesto razporejen v velikostni
razred C2. Na osnovi Enotne metodologije oblikovanja urgentnih centrov v RS in veljavne Prostorske tehnične
smernice TSG-12640-001:2008 je bila v mesecu septembru 2012 izdelana tehnološka zasnova. Na
tehnološko zasnovo so bile dne 27.9.2012 s strani Ministrstva za zdravje predlagane spremembe oziroma
usmeritve. V projektiranje tehnološke zasnove se je vključil svetovalec ministrstva oziroma član Projektnega
sveta za CNMP dr.Roman Košir. Dr. Roman Košir je dne 21.10. 2012 potrdil korigirano tehnološko zasnovo.
Načrtovani objekt urgentnega centra predstavlja povezovalni element z obstoječim objektom Kirurgija in
bodočim objektom Interna klinika. V pritličju objekta je načrtovan urgentni center, v kleti objekta prostori za
reševalce in prostori za inštalacije ter v 1.nadstropju oddelek intenzivne terapije.
V prvi fazi se bodo izdelali prostori urgentnega centra v pritličju objekta in prostori za inštalacije v kleti.
Stopnišče in bolnišnično dvigalo je v obstoječem objektu, dvigalo za nečisto in dvigalo za čisto je načrtovano
novo v prizidku.
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8.1
PRITLIČJE CENTER ZA URGENTNO MEDICINO
Služba za nujno medicinsko pomoč – urgentna medicina, združena v skupnem urgentnem oddelku, je
namenjena oskrbi in sprejemu urgentnih pacientov. Ugrentni oddelek je del bolnišnične dejavnosti in je
enakovreden ostalim bolnišničnim oddelkom. V urgentnem oddelku so prostori za pregled in oskrbo urgentnih
pacientov in prostori za 24 urno opazovanje pacientov. Urgentni oddelek vsebuje vse dejavnosti, ki so
potrebne za prvo – urgentno obdelavo in diagnostiko za nadaljno usmeritev in določitev potrebnih postopkov
ter ustrezno terapijo na specialističnem nivoju strok.
Zaradi specifične obravnave bolnikov (v primerih nudenja nujne medicinske pomoči oz. v urgentnih stanjih), je
potrebna zaokrožena skupina ustrezno urejenih prostorov in površin, ki so namenjeni samo za te dejavnosti,
katere se opravlja neprekinjeno 24 ur na dan.
V centru za urgentno medicino je poleg bolnišnične urgentne medicine (travma, kirurgija, interna..) vključena
tudi splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) na primarnem nivoju z dežurno dejavostjo, ki je pred združitvijo
delovala v Zdravstvenemu domu.
Prostorska ureditev urgentnega oddelka zagotavlja multidisciplinarno organiziranost oddelka. Slednja nudi
možnosti oskrbe velikega števila poškodovancev in bolnikov na primarnem nivoju in kompleksno in učinkovito
oskrbo poškodovancev in bolnikov v drugi fazi zdravljenja. Tehnološka razporeditev prostorov urgentnega
bloka omogoča tekoč pretok bolnikov.
Urgentni oddelek je neposredno dostopen od zunaj, z lastnim vhodom za paciente, ki pridejo v urgentni center
peš in ločenim pokritim dovozom za dovoz pacientov z reševalnimi avtomobili ter ločenim vhodom v prostor
za dekontaminacijo.
Prevoz ogroženih (težkih) bolnikov poteka znotraj urgentnega bloka izven prostorov, kjer se nahajajo čakajoči
bolniki, oziroma njihovi svojci, po ločenem hodniku do prostora za reanimacijo.
Prostor za triažo bolnikov je dostopen preko čakalnice, ki je neposredno ob vhodu pacientov, ki pridejo peš v
urgentni center in je povezan s prostorom sprejem, administracija. Čakalnica in vpisna mesta so locirana
tako, da so pacienti pod stalnim nadzorom.
Prvi pregledi pacientov se izvajajo v pregledovalnicah - ambulantah. Ambulantni del je namenjen celoviti
oskrbi lažjih poškodb in bolezenskih stanj ter primarni oskrbi težjih pacientov. V sklopu urgentnega centra so
prostori nujne medicinske pomoči na primarnem nivoju in prostori za preglede ločeni na PHE, kirurški in
internistični del.
Za nadzor bolnika po posegih je predvidena opazovalna enota. V opazovalni enoti je načrtovanih 10
opazovanih mest . Delovno območje sester je v centralnem delu, kar omogoča dober pregled oziroma nadzor
nad pacienti. V sklopu prostorov za 24 urno opazovanje so še naslednji prostori: sanitarno toaletnimi prostori
za paciente, ločeni za ženske in moške, čajna kuhinja, prostor nečisto – izliv in delovni prostor za medicinske
sestre.
Bolnike v težkih akutnih bolezenskih stanjih oziroma s težjimi poškodbami se obravnava najprej v prostoru
reanimacija. V reanimacijskem prostoru sta dve reanimacijski mesti. Prostor za reanimacijo je neposredno
povezan z obstoječim diagnostičnim prostorom CT.
V prostor za reanimacijo je omogočen dostop iz vseh ostalih prostorov urgentnega centra.
Center urgentnega oddelka je za paciente NMP, IPP in pacinete kirurške ambulante povezan z RTG oddelkom
preko hodnika v obstoječem objektu. Za potrebe urgentnega centra je načrtovan prostor za nov diagnostični
digitalni RTG aparat.
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V sklopu centra so načrtovani pomožni prostori in prostori za osebje. V sklopu prostorov za osebje je prostor
za vodjo urgentnega centra, pisarna glavne medicinske sestre urgentega centra, prostor za konzilij in prostor
za počitek osebja. Za dežurno osebje so planirane tri sobe. Po dve sobi imata skupni sanitarno toaletni prostor
(kopalnico).
Pomožni prostori (shrambe, nečisto izliv, čistila,) so skupni za vse sklope urgentnega centra. Za prevoz
čistega materiala in čistega perila je predvideno dvigalo, ki je ločeno od dvigala za prevoz nečistega
materiala.
POPIS OPREME
‐
Prostor
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
dokument:
datum iztisa:
stran:
OPIS
1
3
Vetrolov - urgentni dostop, prostor za vozičke
Strecher
Invalidski voziček
2
2
Avla, čakalnica
Trosed
Dvosed
Stojalo garderobno
Posoda za dežnike
Koš za odpadke
1
18
2
2
2
Sanitarije pacienti - M
Predprostor
Toaletni komplet za umivalnik
Posoda za odpadke
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
Sanitarije pacienti - Ž
Predprostor
Toaletni komplet za umivalnik
Posoda za odpadke
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
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kos
Vetrolov - peš dostop
Strecher
Invalidski voziček
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
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Sanitarije invalidi
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
1
1
1
Sprejem, administracija
Sprejemni pult po posebnem detajlu
Omare - po posebnem detajlu
Stol vrtiljak
Koš za odpadke
1
1
2
2
Triaža
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omarica viseča
Garderoba stena
Stol za pacienta
Box za preoblačenje
Toaletni komplet za umivalnik
Miza pregledna, strecher
Preiskovalna svetilka stenska
Stenska tirnica montirana na dveh višinah, dolžina tirnice 1,20 m
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Termometer - elektronski
Merilec krvnega tlaka
Merilec pretoka kisika (na stenski tirnici)
Glukometer
EKG 12 kanalni
Pulzni oksimeter
Tehtnica z višinomerom
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Higienizacija
Delovni pult z vgrajenim koritom, dim: 120x60x90 cm
Omara grelna, dim: 60x60x210 cm
Omarica viseča, dim: 120x35x60 cm
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Specialno držalo za tuš + stolček
Kad - mobilna (samo kad)
Stol za izpiranje želodca
Voziček z vrečama za nečisto perilo
Flusher desinfector
Nočna posoda
Goska
Merilec pretoka kisika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Večnamenski prostor, razgovor s svojci, policija, reševalci
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1.1.11.
1.1.11.1.
1.1.11.2.
1.1.11.3.
1.1.12.
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Miza
Mizica klubska
Delovni pult z vgajenim koritom, hladilnikom in steklokeramično ploščo
Garderobna stena
Stol
Klubski fotelj
Koš za odpadke
1
1
1
1
4
2
1
Dekontaminacija
Prostor za dekontaminacijo
Delovni pult z vgrajenim koritom, dim: 140x60x90 cm
Omarica viseča, dim: 60x35x60 cm
Omarica viseča, dim: 80x35x60 cm
Omara za shranjevanje med.mat., dim: 60x60x210 cm
Stena garderobna
Stol za pacienta
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Miza pregledna na kolesih
Preiskovalna svetilka stenska
Stenska tirnica montirana na dveh višinah, dolžina tirnice 1,20 m
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček z vrečo za kontaminirane odpadke
Voziček za inštrumente
Termometer
Aparat za merjenje krvnega tlaka (na stenski tirnici)
Merilec pretoka za kisik (na stenski tirnici)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Predprostor
Kopalnica
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Toaletni komplet za tuš
Obešalna kljukica
Posoda za odpadke na pedal
1
1
1
2
1
AMBULANTE ZA PREGLEDE
Medicinski aparati skupni za PHE in IPP
Reanimacijski voziček oremljen z defibrilatorjem in opremo za ročno
oživljanje pacientov
EKG 12 kanalni
Monitor transportni
Oksimeter
Glukometer
Termometer za merjenje pod 35⁰C
Tehtnica z višinomerom
1
1
1
2
3
1
2
Ambulanta PHE
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1.1.13.
1.1.14.
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Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča z vgrajenim sefom za narkotike
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za shrnjevanje med.materiala,
Stena garderobna
Stol za pacienta
Stol vrtiljak
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krvnega tlaka
Merilec pretoka kisika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambulanta PHE
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča z vgrajenim sefom za narkotike
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za shrnjevanje med.materiala,
Stena garderobna
Stol za pacienta
Stol vrtiljak
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambulanta IPP
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča z vgrajenim sefom za narkotike
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za shrnjevanje med.materiala,
Stena garderobna
Stol za pacienta
Stol vrtiljak
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.1.15.
1.1.16.
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Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambulanta IPP
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča z vgrajenim sefom za narkotike
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za shrnjevanje med.materiala,
Stena garderobna
Stol za pacienta
Stol vrtiljak
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambulanta IPP
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča z vgrajenim sefom za narkotike
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za shrnjevanje med.materiala,
Stena garderobna
Stol za pacienta
Stol vrtiljak
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
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Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
1
1
Delovni prostor medicinske sestre
Delovni pult z vgrajenim koritom
Miza pisalna,
Predalnik mobilni
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara z vgrajenim hladilnikom za zdravila
Stol vrtiljak
Koš za odpadke
Toaletni komplet za umivalnik
Koš z vrečo za odpadke
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Ambulanta kirurška
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za ahranjevanje med.materiala
Stena garderobna
Stol za pacienta
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krvnega tlaka
Merilec pretoka kisika
Pulzni oksimeter
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambulanta kirurška
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za ahranjevanje med.materiala
Stena garderobna
Stol za pacienta
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Termometer
Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
Pulzni oksimeter
1
1
1
1
Ambulanta kirurška
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omarica viseča
Omara za ahranjevanje med.materiala
Stena garderobna
Stol za pacienta
Toaletni komplet za umivalnik
Box za preoblačenje
Strecher
Preiskovalna svetilka stropna
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za instrumente
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Termometer
Aparat za merjenje krbnega tlaka
Merilec pretoka kisika
Pulzni oksimeter
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Šivalnica aseptična
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omara z vgrajeim hladilnikom za zdravila,
Omara za shranjevanje med.mat.
Operacijska miza - mobilna
Operacijska svetilka +satelit
Stropni stativ kombiniran
Monitor
Instrumentarska mizica - mayo mizica
Voziček za instrumente, dim: 60x45x80 cm
Voziček za instrumente, dim: 90x60x80 cm
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za zbiranje kontaminiranih odpadkov
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Infuzijsko stojalo mobilno
Stopnice - enovišinske
Stol okrogel brez naslonjala
Visokofrekvenčna kirurška enota
Aspirator za OP sobe - na električno energijo
Tourniquet
Merilec pretoka kisika
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Šivalnica septična
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1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča
Omara z vgrajeim hladilnikom za zdravila,
Omara za shranjevanje med.mat.
Operacijska miza - mobilna
Operacijska svetilka +satelit
Stropni stativ kombiniran
Monitor
Instrumentarska mizica - mayo mizica
Voziček za instrumente, dim: 60x45x80 cm
Voziček za instrumente, dim: 90x60x80 cm
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za zbiranje kontaminiranih odpadkov
Stenska tirnica na višini 135 cm od tal
Infuzijsko stojalo mobilno
Stopnice - enovišinske
Stol okrogel brez naslonjala
Visokofrekvenčna kirurška enota
Aspirator za OP sobe - na električno energijo
Tourniquet
Merilec pretoka kisika
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Kirurško umivanje
Kirurško korito - 2 mesta
Toaletni komplet za kirurško korito
Ogledalo
Polička
1
2
1
1
Delovni prostor med. sestre, shramba
Pisalni pult
Delovni pult z vgrajenim koritom
Delovni pult
Omarica viseča
Omara z vgrajenim sefom za narkotike
Omara za shranjevanje medicinskega materiala
Stol vriljak
Koš za odpadke
Toaletni komplet za umivalnik
Hladilnik za shranjevanje zdravil
Voziček za instrumente
Voziček z vrečo za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za previjanje
1
1
1
9
1
9
4
4
2
1
3
2
2
Mavčarna
Delovni pult z vgrajenim koritom in lovicem gipsa
Polica konzolna
Toaletni komplet za umivalnik
Stol za pacienta, brez koleščk, brez naslona, nastavljiv po višini
1
2
1
1
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Stol za mavčarja
Toaletni komplet za umivalnik
Obešalne kljukice
Specialni voziček za mavčenje
Voziček za previjanje
Voziček z vrečo za odpadke
Specialna miza za mavčenje
OP svetilka stropna - satelit
Stenska tirnica, dolžine 2,00 m
Stropni nosilec z nosilcem za infuzijsko tekočino
RTG ojačevalec z monitorjem
Komplet za RTG zaščito
- Obešalnik za RTG plašče - 1x
- Zaščitni plašč - svinčeni - 2x
- Zaščita za ščitnico - 2x
- Zaščitna očala - 2x
Rolo za ročno prelaganje pacienta
Električne škarje za rezanje mavca s sesalcem
Glisonova zanka
Anestezijski aparat mobilen
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
dokument:
datum iztisa:
stran:
1
1
1
1
Shramba - mavčarna
Miza pisalna
Predalnik mobilni
Omara za shranjevanje ortopedskih pripomičkov
Omara za shranjevanja gipsa
Koš za odpadke
1
1
4
2
1
Čakalnica - kirurške ambulante
Sedežna garnitura
Koš za odpadke
Gaderobna stena
2
2
2
RTG diagnostični
RTG aparat
Komplet za RTG zaščito
- Obešalnik za RTG plašče - 1x
- Zaščitni plašč - svinčeni - 2x
- Zaščita za ščitnico - 2x
- Zaščitna očala - 2x
Stikalni prostor - control room
Pult pisalni
Predalnik mobilni
Stol vrtiljak
Koš za odpadke
Reanimacija - 2 mesta
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1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.31.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Delovni pult z vgrajenim dvojnim koritom, dim: 240x60x90 cm
Omarica viseča, dim: 60x35x60 cm
Omara z vgrajeim hladilnikom za zdravila, dim: 60x60x210 cm
Omara za shranjevanje med.mat., dim: 60x60x210 cm
Kirurško korito - 2 mesta
Toaletni komplet za kirurško korito
Tabla s flumastri
Specialni voziček strecher - za reanimacijo
OP svetilka stropna - satelit+satelit
Stativ stropni kombiniran
2
8
2
2
1
2
1
2
2
2
Monitor za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij (EKG, neinvazivna
meritev krvnega tlaka, pulzna oksimetrija, nadzor dihanja, temperatura)
Prikzovalnik (LCD monitor)
Omara grelna
Hladilnik za tekočine z zamrzovalno glavo
Infuzijska črpalka - hitri infuzijski sistem
Grelec infuzijskih tekočin
Prenosna naprava za gretje in hlajenje bolnika
Instrumentarna mizica hidravlična, konzolna
Voziček za instrumente
Stojalo - voziček z vrečo za nečisto perilo
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček enojni z vrečo za kontaminirane odpadke
Infuzijsko stojalo
Elektroprevodni stol, nizek, okrogel, mobičen, brez naslona za hrbet
Merilec pretoka kisika
Elektronski termometer
Reanimacijski voziček opremljen z defibrilatorjem za zunanji pacing
AMBU oprema za ročno oživljanje pacienta - odrasli
AMBU oprema za ročno oživljanje pacienta - otroci
Aspirator na vakuum
Aspirator - električni
Zidna tirnica
UZ - transportni
Digitalni RTG aparat - stropni
Ventilator
Ventilator - transportni
Intubacijski video bronhoskpo - odrasli
Intubacijski video bronhoskpo - otroci
Termometer za merjenje pod 35⁰C
Aparat za zunanjo masažo srca (Physio Control -LUCAS 2)
Infuzijska črpalka
Perfuzor
Hitri analizator krvi (plinski analizatir)
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
24 urno opazovanje
Strecher
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Voziček za reanimacijo opremljen z opremo za ročno oživljanje pacientov
(odrasli, otroci) in defibrilatorjem
Bolniški kanal - 3 mesta (v ceni elektro inštalacij)
Bolniški kanal - 2 mesta ( v ceni elektro inštalacij)
Stenska tirnica (na višini 50 cm in višini 140 cm od tal) - l=6,80 m
Stenska tirnica (na višini 50 cm in višini 140 cm od tal) - l=4,20 m
Stropno vodilo (na električni pogon) za zavese z zavesami
Polička na tirnici
Kontejner - mrežni na tirnici
Nosilec za vrečke na tirnici
Svetilka na tirnici
Monitor - transportni
Monitor - meritve osnovnih življenskih funkcij
Aspirator na vacuum
Infuzijska črpalka
Perfuzor
Infuzijsko stojalo
Glukometer
EKG 12 kanalni
Merilec pretoka kisika
UZ transportni - univerzalni
Sestrski nadzorni pult
Delovni pult z vgrajenim koritom
Stol vrtiljak
Toaletni komplet za umivalnik
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
Voziček za nego
Monitorska centrala za 10 monitorjev
Plinski analizator ( v prostoru reanimacija)
Reanimacijski voziček opremljen z defibrilatorjem in opremo za ročno
oživljanje pacientov ( v sklopu ambulant)
1.1.32.
1.1.33.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Delovni prostor med. sestre, priprava infuzijskih tekočin
Delovni pult z vgrajenim koritom
Delovni pult
Omarica viseča
Omara za shranjevanje infuzijskih tekočin
Omara za shranjevanje zdravil
Toaletni komplet za umivalnik
Voziček večnamenski
1
1
4
1
1
1
2
Nečisto, izliv
Delovni pult z vgrajenim koritom
Omarica viseča iz nerjaveče pločevine brez vrat
Izlivnik (širina izlivnika 45 cm)
Flusher desinfector (širina 45 cm)
Nočna posoda
Goska
1
1
1
1
2
2
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10
2
2
2
2
6
10
10
10
10
1
10
4
4
4
6
2
1
10
1
1
1
2
2
2
2
1
1.1.34.
1.1.35.
1.1.36.
1.1.37.
1.1.38.
1.1.39.
Čajna kuhinja
Delovni pult z vgrajenim koritom in steklokeramično ploščo in pomivalnim
strojem
Omarica viseča,
Omara z vgrajenim hladilnikom
Mikrovalovna pečica
Servirni voziček
Napa
1
2
1
1
1
1
WC za paciente - M
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
1
1
1
WC za paciente - Ž
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
1
1
1
Prostor za čistila
Delovni pult z vgrajenim koritom, delovna površina iz nerjaveče pločevine
Omarica viseča
Toaletni komplet za umivalnik
Izlivnik (širina izlivnika 45 cm)
Voziček za čistila
Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
1
1
1
1
1
1
Shramba
Omara za shranjevanje maedicinskega materiala
Regal
Voziček transportni
3
1
1
Izliv nečisto
Delovni pult z vgrajenim koritom delovna površina iz nerjaveče pločevine
Omarica viseča iz nerjaveče pločevine brez vrat
Izlivnik (širina izlivnika 45 cm)
Flusher desinfector (širina 45 cm)
1.1.40.
1.1.40.1.
1.1.40.2.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Sanitarije pacienti - M
Predprostor
Toaletni komplet za umivalnik
Posoda za odpadke
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
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1
1
1
1
1
1
1
1.1.41.
1.1.41.1.
1.1.41.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Sanitarije pacienti - Ž
Predprostor
Toaletni komplet za umivalnik
Posoda za odpadke
1
1
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
Posoda za odpadke na pedal
1
1
1
Vodja urgence
Miza pisalna
Predalnik mobilni
Omara pisarniška
Omara garderobna
Stol vrtiljak
Fotelj konferenčni
Koš za odpadke
Vodilo za zavese+zavese
1
1
5
1
1
2
1
2
Glavna med. sestra
Miza pisalna
Predalnik mobilni
Omara pisarniška
Omara garderobna
Stol vrtiljak
Stol
Koš za odpadke
Vodilo za zavese+zavese
1
1
3
1
1
2
1
2
Dežurni
Miza pisalna
Predalnik mobilni
Omara
Ležišče
Stol vrtiljak
LCD TV aparat+konzola stenska
Koš za odpadke
Vodilo za zavese+zavese
1
1
1
1
1
1
1
1
Kopalnica
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Toaletni komplet za tuš
Obešalna kljukica
Posoda za odpadke na pedal
1
1
1
1
1
D:\2013 URGENTNI CENTER NOVO MESTO\°PZI\DOKUMENTACIJA\1-ARHITEKTURA-PZI UC SBNM.docx
sreda, 30. oktober 2013
58 / 80
1.2.4.
1.2.5.1.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.8.1.
1.2.8.2.
1.2.8.3.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Dežurni
Miza pisalna
Predalnik mobilni
Omara
Ležišče
Stol vrtiljak
LCD TV aparat+konzola stenska
Koš za odpadke
Vodilo za zavese+zavese
1
1
1
1
1
1
1
1
Kopalnica
Toaletni komplet za umivalnik
Toaletni komplet za WC
Toaletni komplet za tuš
Obešalna kljukica
Posoda za odpadke na pedal
1
1
1
1
1
Konzilij, večnamenski prostor
Miza konferenčna za 12 oseb
Omara
Garderobna stena
Stol konferenčni
LCD zaslon - stenski
Projektor
Projekcijsko platno
Koš za odpadke
1
3
1
12
1
1
1
1
Čajna kuhinja - osebje
Delovni pult z vgrajenim koritom in steklokeramično ploščo in pomivalnim
strojem
Omarica viseča
Omara z vgrajenim hladilnikom
Miza
Stol
Mikrovalovna pečica
TV +stenska konzola
Napa
1
2
1
1
6
1
1
1
Sanitarije - osebje
Predprostor
Toaletni komplet za umivalnik
WC
Toaletni komplet za WC
Obešalna kljukica
WC
Toaletni komplet za WC
Posoda za odpadke na pedal
Obešalna kljukica
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1
1
1
1
1
1
8.2
1.NADSTROPJE ODDELEK - INTENZIVNA TERAPIJA
Enota intenzivne tarapije je posebni oddelek v bolnišnici, kjer se zdravijo pacienti, ki imajo ogrožen organski
sistem ali začasno izpadle pomembne funkcije organov. Izvedba prostorov za intenzivno terapijo bo v II.fazi.
Intenzivna terapija pomeni povsem opredeljeno medicinsko panogo, ki deluje organizacijsko neodvisno od
ostalih oddelkov v bolnišnici. V bolnišnici bo prostorsko ločena od ostalih oddelkov zaradi združevanja in
racionalne uporabe opreme in visoko specializiranih kadrov na zdravniškem in sestrskem nivoju.
Na oddelku se bodo zdravili vsi bolniki (razen otrok), ki bodo iz kateregakoli razloga potrebovali intenzivno
zdravljenje; t.i. intenzivne nege oddelek ne vključuje.
Glede na obstoječe nezadovoljivo stanje dislociranosti in decentralizacije teh oddelkov, ter nameravane
preselitve internistične intenzivne enote na novo lokacijo – so se strokovne službe bolnišnice povsem logično
opredelile za skupno interdisciplinarno in enotno ureditev oddelka za intenzivno medicino in sicer z dvema
podenotama: za operativno kirurško intenzivno medicino in za konzervativno – internistično medicino.
Oddelek je torej smiselno razdeljen na dve odgovarjajoči enoti. V vsaki enoti je 8 postelj v treh dvoposteljnih
sobah in v dveh enosposteljnih sobah – izolacijah. Enoti imata skupni vhod (filter za postelje, vhod za osebje,
vhod za obiskovalce) , prostor za razgovor s svojci, konzilij in prostor za mrliča), ostali pomožni prostori
(shrambe, prostor nečisto - izliv, prostor za pripravo zdravil, čajna kuhinja, kopalnica za paciente ) in prostori
za osebje so ločeni po posamezni enoti.
Gradnja nadstropja je predvidena v 2. etapi, oprema oddelka intenzivne nege bo natančno specificirana v PZI
dokumentaciji 2. etape.
dokument:
datum iztisa:
stran:
D:\2013 URGENTNI CENTER NOVO MESTO\°PZI\DOKUMENTACIJA\1-ARHITEKTURA-PZI UC SBNM.docx
sreda, 30. oktober 2013
60 / 80
9.
SESTAVA KONSTRUKCIJ
ZZ
ZUNANJI ZIDOVI
ZZ 01
1.
Nosilni zid 25 - AB zid v zemlji
Armirano betonski zid v kvaliteti vidnega betona ali brušena
površina do gladke površine, notranj betonska površina
pleskana skladno s higienskimi zahtevami prostora.
25,0 cm
2.
Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni
bitumenski premaz in bitumenski varilni trak, v skladu s SIST
EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min.
30 cm nad terenom
1,0 cm
3.
Zaščita hidroizolacije z XPS ploščami, v skladu s SIST EN
13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD
Skupaj:
5,0 cm
31,0 cm
Nosilni zid 25 - Izoliran AB zid v zemlji
Armirano betonski zid v kvaliteti vidnega betona ali brušena
površina do gladke površine, notranj betonska površina
pleskana skladno s higienskimi zahtevami prostora.
25,0 cm
ZZ 02
1.
2.
Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni
bitumenski premaz in bitumenski varilni trak, v skladu s SIST
EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min.
30 cm nad terenom
1,0 cm
3.
Zaščita hidroizolacije z XPS ploščami, v skladu s SIST EN
13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD
Skupaj:
12,0 cm
38,0 cm
ZZ 03
1.
2.
3.
4.
5.
Nosilni zid 20 - AB zid s tooplotno izolacijo in
prezračevano fasado
Omet na armirano betonski zid, površina kitana in barvana s
pralno barvo primerno za zdravstvene objekte.
Armirano betonski zid.
Izolacijske plošce iz kamene volne nižje gostote za izolacijo
zunanjih zidov pri pezracevanih fasadah, plošče dodatno
enostransko kaširane s steklenim voalom, vgradnja plošč s
posebnimi fasadnimi pritrdili. Toplotna izolacija skladna s
standardom EN 13162:2008, požarnih lastnosti A1 skladnos o
SIST EN 13501-1
Zračni sloj debeline 4 cm
Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge kot naprimer
Kerrock. Fasadne plošče lepljene na kovinsko podkonstrukcijo,
brez vidnih spojev. Plošče odporne na udarce, trajne,
enostavne za čiščenje in nego, odporne na vplive UV žarkov,
neporozen, vpijanje vode 0,03% po 24 urah (SIST EN ISO 62/1
IN 62/2), gorljivost B-s1, d0 (SIST EN 13501-1).
2,0 cm
20,0 cm
12,0 cm
4,0 cm
10,0 cm
dokument:
datum iztisa:
stran:
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Skupaj:
ZZ 04
1.
2.
3.
4.
5.
Nosilni zid 25 - AB zid s tooplotno izolacijo in
prezračevano fasado
Omet na armirano betonski zid, površina kitana in barvana s
pralno barvo primerno za zdravstvene objekte.
Armirano betonski zid.
Izolacijske plošce iz kamene volne nižje gostote za izolacijo
zunanjih zidov pri pezracevanih fasadah, plošče dodatno
enostransko kaširane s steklenim voalom, vgradnja plošč s
posebnimi fasadnimi pritrdili. Toplotna izolacija skladna s
standardom EN 13162:2008, požarnih lastnosti A1 skladnos o
SIST EN 13501-1
Zračni sloj debeline 4 cm
Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge kot naprimer
Kerrock. Fasadne plošče lepljene na kovinsko podkonstrukcijo,
brez vidnih spojev. Plošče odporne na udarce, trajne,
enostavne za čiščenje in nego, odporne na vplive UV žarkov,
neporozen, vpijanje vode 0,03% po 24 urah (SIST EN ISO 62/1
IN 62/2), gorljivost B-s1, d0 (SIST EN 13501-1).
Skupaj:
ZZ 05
1.
Nosilni zid 20 - notranja obloga, AB zid s tooplotno
izolacijo in prezračevano fasado
Modularni prefabricirani stenski sistem - obloga stene. Obloga
kot naprimer Variop, z možnostjo vgradnje instalacij in opreme,
skladno z zahtevami prostora in standardi/predpisi: SIST EN
520, 14195, 1396, 13963.
2.
3.
Armirano betonski zid.
Izolacijske plošce iz kamene volne nižje gostote za izolacijo
zunanjih zidov pri pezracevanih fasadah, plošče dodatno
enostransko kaširane s steklenim voalom, vgradnja plošč s
posebnimi fasadnimi pritrdili. Toplotna izolacija skladna s
standardom EN 13162:2008, požarnih lastnosti A1 skladnos o
SIST EN 13501-1
4.
5.
Zračni sloj debeline 4 cm
Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge kot naprimer
Kerrock. Fasadne plošče lepljene na kovinsko podkonstrukcijo,
brez vidnih spojev. Plošče odporne na udarce, trajne,
enostavne za čiščenje in nego, odporne na vplive UV žarkov,
neporozen, vpijanje vode 0,03% po 24 urah (SIST EN ISO 62/1
IN 62/2), gorljivost B-s1, d0 (SIST EN 13501-1).
Skupaj:
ZZ 06
1.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Nosilni zid 25 - omet, AB zid s toplotno izolacijo in
kontaktno fasado
Omet na armirano betonski zid, površina kitana in barvana s
pralno barvo primerno za zdravstvene objekte.
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48,0
cm
2,0 cm
25,0 cm
12,0 cm
4,0 cm
10,0 cm
53,0 cm
2,0 cm
20,0 cm
12,0 cm
4,0 cm
10,0 cm
48,0 cm
2,0 cm
2.
3.
4.
Armirano betonski zid.
Izolacijske plošce iz XPS za izolacijo zunanjih zidov pri
kontaktnih fasadah, vključno z oblaganjem cokla. Toplotna
izolacija požarnih lastnosti A1 skladnos o SIST EN 13501-1.
Plošče na preklop, lepljene na pripravljeno površino.
25,0 cm
12,0 cm
Fasadni sloj
Armiran izravnalni fasadni sloj z ojačitvenimi vogalnimi profili
Prednamaz z zaključnim fasadnim ometom. Omet primeren za
nanos na XPS izolacijo, barvan z barvo po izboru arhitekta.
Končni sloj vodoobojen (0,14 po DIN EN 1062-3 ali manj).
Skupaj:
ZZ 07
1.
0,5 cm
39,5 cm
Nosilni zid 25 - Izoliran AB zid v zemlji - proti
obstoječemu objektu
Armirano betonski zid v kvaliteti vidnega betona ali brušena
površina do gladke površine, notranj betonska površina
pleskana skladno s higienskimi zahtevami prostora.
25,0 cm
2.
Večplastna bitumenska hidroizolacija, samolepljiv bitumenski
trak, v skladu s SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju
cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom
3.
Zaščita hidroizolacije z XPS ploščami, v skladu s SIST EN
13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD
Skupaj:
1,0 cm
NZ
NOTRANJI ZIDOVI
NZ 01
1.
Nosilni zid AB 20
Armirano betonski zid ometana ali brušena površina do gladke
površine, betonska površina obojestransko pleskana s
premazom primernim - glede na higienske zahteve prostora
Skupaj:
NZ 02
1.
NZ 03
stran:
Pregradna stena z enojno podkonstrukcijo in dvoslojno
oblogo - kot sistem W112(C100) - 56dB
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20,0 cm
20,0 cm
Nosilni zid AB 25
Armirano betonski zid ometana ali brušena površina do gladke
površine, betonska površina obojestransko pleskana s
premazom primernim - glede na higienske zahteve prostora
Skupaj:
dokument:
datum iztisa:
8,0 cm
34,0 cm
25,0 cm
25,0 cm
1.
2.
3.
4.
5.
NZ 03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NZ 04
1.
2.
3.
4.
NZ 05
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NZ 06
dokument:
datum iztisa:
stran:
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
10,0
1,3
1,3
15,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna instalacijska stena z dvojno podkonstrukcijo in
dvoslojno oblogo - 56dB
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
7,0
5,0
1,3
1,3
22,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Instalacijska obloga z enojno podkonstrukcijo in dvoslojno
oblogo
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
12,5
20,0
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna instalacijska stena z dvojno podkonstrukcijo in
dvoslojno oblogo - 56dB
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
10,0
5,0
1,3
1,3
25,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna instalacijska stena z dvojno podkonstrukcijo in
dvoslojno oblogo - 56dB
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NZ 07
1.
2.
3.
4.
5.
NZ 08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NZ 09
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
25,0
5,0
1,3
1,3
40,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna stena z enojno podkonstrukcijo in dvoslojno
oblogo - kot sistem W112(C50) - 56dB
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
1,3
1,3
10,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna instalacijska stena z dvojno podkonstrukcijo in
dvoslojno oblogo - 56dB
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
5,0
5,0
1,3
1,3
20,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Pregradna instalacijska stena z dvojno podkonstrukcijo in
dvoslojno oblogo - 56dB
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
15,0
5,0
1,3
1,3
30,0
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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NZ 10
Pregradna instalacijska modularna stena z instalacijsko
ravnino
Modularni prefabricirani stenski sistem - stene. Kot naprimer
Variop, z možnostjo vgradnje instalacij in opreme, skladno z
zahtevami prostora in standardi/predpisi: SIST EN 520, 14195,
1396, 13963.
Skupaj:
Pregradna instalacijska obloga modularna stena z
instalacijsko ravnino
Modularni prefabricirani stenski sistem - obloga stene. Obloga
kot naprimer Variop, z možnostjo vgradnje instalacij in opreme,
skladno z zahtevami prostora in standardi/predpisi: SIST EN
520, 14195, 1396, 13963.
NZ 11
Skupaj:
NZ 12
NZ 13
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Skupaj:
NZ 14
cm
cm
cm
cm
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Zračni sloj - instalacijski nivo
Skupaj:
1,3
1,3
5,0
12,5
20,0
cm
cm
cm
cm
cm
Kombinirana GK/modularna stena z instalacijsko ravnino
1.
2.
3.
4.
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Modularni prefabricirani stenski sistem - obloga. Obloga kot
naprimer Variop, z možnostjo vgradnje instalacij in opreme,
skladno z zahtevami prostora in standardi/predpisi: SIST EN
520, 14195, 1396, 13963.
Skupaj:
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1,3
1,3
5,0
7,5
Obloga z enojno podkonstrukcijo in dvoslojno oblogo
1.
2.
3.
4.
stran:
7,5 cm
7,5 cm
Obloga z enojno podkonstrukcijo in dvoslojno oblogo
1.
2.
3.
dokument:
datum iztisa:
10,0 cm
10,0 cm
1,3 cm
1,3 cm
5,0 cm
7,5 cm
15,0 cm
NZ 15
1.
2.
3.
4.
Kombinirana GK/modularna stena z pred RENTGENSKIMI
žarki
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Modularni prefabricirani stenski sistem - obloga. Obloga kot
naprimer Variop, z dodatno zaščito pred RTG žarki in
možnostjo vgradnje instalacij in opreme, skladno z zahtevami
prostora in standardi/predpisi: SIST EN 520, 14195, 1396,
13963.
Skupaj:
NZ 16
NZ 17
1.
2.
NZ 18
1.
2.
3.
4.
stran:
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Toplotno izolacijski sloj iz mineralne volne
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
Suhi omet - dvoslojna obloga
Končni sloj kitano in barvano skladno z zahtevami prostora tudi vodoodbojne plošče.
Mavčno kartonska plošča
Mavčno kartonska plošča
Skupaj:
AB zid 20cm s toplotno izolacijo in kontaktno fasado proti garaži
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
AB zid 20cm
Izolacijske plošce iz XPS za izolacijo zunanjih zidov pri
kontaktnih fasadah, vključno z oblaganjem cokla. Toplotna
izolacija požarnih lastnosti A1 skladnos o SIST EN 13501-1.
Plošče na preklop, lepljene na pripravljeno površino.
Fasadni sloj
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7,5 cm
15,0 cm
Pregradna instalacijska modularna stena jaška strojnih
inštalacij - dvojna profilacija in troslojna obloga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dokument:
datum iztisa:
1,3 cm
1,3 cm
5,0 cm
1,3
1,3
1,3
7,5
1,3
7,5
1,3
1,3
1,3
23,8
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
1,3 cm
1,3 cm
2,5 cm
1,5 cm
20,0 cm
5,0 cm
Armiran izravnalni fasadni sloj z ojačitvenimi vogalnimi profili
Prednamaz z zaključnim fasadnim ometom. Omet primeren za
nanos na XPS izolacijo, barvan z barvo po izboru arhitekta.
Končni sloj vodoobojen (0,14 po DIN EN 1062-3 ali manj).
Skupaj:
NZ 19
1.
2.
3.
NZ 20
1.
2.
3.
4.
Porobetonski zid 20cm
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
Porobetonski bloki volumenske mase 800 kg/m3, zidni bloki
skladni s standardom SIST EN 771-4. Brušena, izravnava
zunanja površina, pripravljena za ometa
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
Skupaj:
Porobetonski zid 20cm s toplotno izolacijo in kontaktno
fasado
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
Porobetonski bloki volumenske mase 800 kg/m3, zidni bloki
skladni s standardom SIST EN 771-4. Brušena, izravnava
zunanja površina, pripravljena za ometa
Izolacijske plošce iz XPS za izolacijo zunanjih zidov pri
kontaktnih fasadah, vključno z oblaganjem cokla. Toplotna
izolacija požarnih lastnosti A1 skladnos o SIST EN 13501-1.
Plošče na preklop, lepljene na pripravljeno površino.
0,5 cm
23,0 cm
1,5 cm
20,0 cm
1,5 cm
23,0 cm
1,5 cm
20,0 cm
5,0 cm
Fasadni sloj
Armiran izravnalni fasadni sloj z ojačitvenimi vogalnimi profili
Prednamaz z zaključnim fasadnim ometom. Omet primeren za
nanos na XPS izolacijo, barvan z barvo po izboru arhitekta.
Končni sloj vodoobojen (0,14 po DIN EN 1062-3 ali manj).
Skupaj:
NZ 21
1.
2.
3.
dokument:
datum iztisa:
stran:
Porobetonski zid 30cm
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
Porobetonski bloki volumenske mase 800 kg/m3, zidni bloki
skladni s standardom SIST EN 771-4. Brušena, izravnava
zunanja površina, pripravljena za ometa
Omet, površina kitana in barvana s pralno barvo primerno za
zdravstvene objekte - skladno z zahtevami prostora
Skupaj:
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0,5 cm
27,0 cm
1,5 cm
30,0 cm
1,5 cm
23,0 cm
NZ 22
Pregradna instalacijska modularna stena z instalacijsko
ravnino in zaščito pred RENTGENSKIMI žarki
Modularni prefabricirani stenski sistem - stene z RTG zaščito.
Kot naprimer Variop, z možnostjo vgradnje instalacij in opreme,
skladno z zahtevami prostora in standardi/predpisi: SIST EN
520, 14195, 1396, 13963.
Skupaj:
TP
TEMELJNA IN MEDETAŽNE PLOŠČE
TP 01
1.
2.
3.
4.
TP 02
1.
2.
TP 03
1.
Skupaj:
Skupaj:
30,0 cm
5,0 cm
30,0 cm
Skupaj:
30,0 cm
30,0 cm
Medetažna plošča nad kletjo
Medetažna AB plošča
Obloga kot naprimer Multipor
Medetažna in strešna plošča
Medetažna AB plošča
TK 01
Tlak kleti - končni sloj elastomer ali keramika
Premaz z cementno vodotesno maso - po potrebi
Talna toplotna izolacija iz mineralne volne ali kombinacije
izolacij za tlake toplotna prevodnost po SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk
razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
Stopnja dinamične togosti SD je odvisna od debeline in je
za nazivne debeline > 25mm SD = 7 MN/m3
TK 02
PE folja
Armirano cementni estrih
Finalni tlak ( elastomer ali keramika po izboru arhitekta ) na
izravnalni masi
Skupaj:
Tlak garaže - končni sloj epoksi premaz za povozne
površine
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10,0 cm
1,0 cm
40,0 cm
51,0 cm
Talna AB plošča.
TALNE KONSTRUKCIJE - ZAKLJUČNI SLOJI
2.
3.
4.
stran:
Talna plošča na terenu
Komprimirano nasutje
podložni beton
Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni
bitumenski premaz in bitumenski varilni trak, v skladu s SIST
EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min.
30 cm nad terenom
TK
1.
dokument:
datum iztisa:
15,0 cm
15,0 cm
10,0 cm
9,0 cm
1,0 cm
20,0 cm
1.
2.
3.
Premaz z cementno vodotesno maso
Armirano cementni estrih
Finalni tlak ( epoksidni premaz ) na izravnalni masi. Zaščitni
epoksi premaz, ki tvori tanek film na betonski površini v
debelini od 100 do 500 mikronov. Z pigmentirano smolo, ki se
ji doda polnila zelo finih zrnavosti za zagotavljanje predvidene
protizdrsnosti. Primerno za garažne površine!
Skupaj:
TK 03
1.
2.
3.
4.
ST
Tlak kleti - končni sloj elastomer ali keramika
Premaz z cementno vodotesno maso - po potrebi
Talna toplotna izolacija iz mineralne volne ali kombinacije
izolacij za tlake toplotna prevodnost po SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk
razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
Stopnja dinamične togosti SD je odvisna od debeline in je
za nazivne debeline > 25mm SD = 7 MN/m3
PE folja
Armirano cementni estrih
Finalni tlak ( elastomer ali keramika po izboru arhitekta ) na
izravnalni masi
Skupaj:
18,0 cm
18,0 cm
7,0 cm
7,0 cm
1,0 cm
15,0 cm
STREŠNE KONSTRUKCIJE
Sistem v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago Ur.l.
R.S. št. 29, 26.03.04 in v njem zahtevanim standardom SIST
DIN 18195
ST 1
1.
Zelena streha
Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031
2.
Izdelava toplotnoizolacijskega sloja z XPS izolacijo, trde
izolacijske plošče, penjene s CO2 brez freonov. Izolacija v dveh
sloji, spodnji sloj v naklonu!
Zahteve:visoka tlačna trdnost - 0,30 N/mm²
visoka odpornost na vlago
odpornost proti izmeničnemu zmrzovanju-odtajanju
stopničasti robovi (L)
toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λD = 0,035 W/Mk za
debelino ≤ 60 mm, λD = 0,040 W/Mk za debelino > 60 mm,
3.
Izdelava strešne kritine iz polimerne EPDM gume, stiki spajani
s segrevanjem.
26,0 cm
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Material EPDM - Cross-linking Peroxide,
trdota A (DIN 53505) 75 ± 5 (test plate),
trdota IRHD (DIN ISO 48 M) 70 +5 /–8 (O-ring),
gostota (DIN EN ISO 1183) 1.09 g/cm3,
natezna trdnost (DIN53504) >12 N/mm2,
Raztezek pri pretrgu (DIN 53504) >140%,
volumenska upornost >109 Ohms, površinska upornost
>109 Ohms,
stisljivost(24 h, 150 °C, 25 %) (DIN ISO 815) <20%,
Temperaturna odpornost –40 °C do +150 °C, (+180 °C v
vodi in pari)
0,5 cm
4.
5.
ST 02
1.
Ločilni sloj - geotekstil, Natezna trdnost po [EN ISO 10319] 7,5
kN/m, odpornost na prebod [EN ISO 12236] 1200N.
Drenažni in filtrski sloj nasutje prodca, 5 - 20 mm
Skupaj:
Pločevinasta streha
Profililirana pločevina kot naprimer trimoval TPO 1000
Strešna kritina Trimoval TPO 1000 s protikondenčnim
obrizgom, ki preprečuje nastajanje kondenza zaradi
podhladitve na spodnji površini. Za izvedbo streh z nizkim
naklonom.
Skupaj:
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0,3 cm
10,0 cm
36,8 cm
5,0 cm
5,0 cm
10.
SEZNAM PROSTOROV IN POVRŠIN
IZVLEČEK PROSTOROV
REKAPITULACIJA VSEH POVRŠIN
Površina
Volumen
4.049,78
12.176,63
Površina
Volumen
1. ETAPA (KLET + PRITLIČJE)
2.764,02
8.578,98
2. ETAPA (NADSTROPJE)
1.285,76
3.597,65
Površina
Volumen
PRIZIDEK KLET
1.205,39
4.116,68
PRIZIDEK PRITLIČJE
1.327,21
3.714,45
PRIZIDEK NADSTROPJE
1.171,33
3.277,09
3.703,93
11.108,22
Površina
Volumen
133,40
473,54
98,02
274,31
114,43
320,56
345,85
1.068,41
VSE SKUPAJ
REKAPITULACIJA PROSTOROV - ETAPNO
REKAPITULACIJA PROSTOROV - PO ETAŽAH REKONSTRUKCIJA / NOVOGRADNJA
REKONSTRUKCIJA KLET
REKONSTRUKCIJA PRITLIČJE
REKONSTRUKCIJA NADSTROPJE
Kategorija
Kota
konst.
Kota
gotovega
tlaka
Višina
prostora
Površina
Volumen
št. pr.
Prostor
Tehnični prostori
K.08
VZDRŽEVALEC
-4,20
-4,00
3,55
29,54
104,86
Tehnični prostori
K.28
GARAŽA REŠEVALCI
-4,20
-4,02
3,57
259,99
927,57
Uporabne površine
K.03
DISPEČER
-4,20
-4,00
2,8
9,99
27,97
Uporabne površine
K.04
POČITEK OSEBJE
-4,20
-4,00
2,8
12,21
34,19
Uporabne površine
K.05
GARDE. M
-4,20
-4,00
2,8
14,45
40,45
Uporabne površine
K.06
GARDE. Ž
-4,20
-4,00
2,8
9,99
27,97
Uporabne površine
K.14
GARDEROBE M
-4,20
-4,00
2,8
38,08
106,62
PRIZIDEK - KLET
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Uporabne površine
K.15
GARDEROBE Ž
-4,20
-4,00
2,8
38,92
108,98
Uporabne površine
K.16
WC M
-4,20
-4,00
2,8
12,57
35,20
Uporabne površine
K.17
WC Ž
-4,20
-4,00
2,8
9,99
27,97
Uporabne površine
K.18
OSEBJE
-4,20
-4,00
2,8
9,07
25,38
Uporabne površine
K.19
OSEBJE
-4,20
-4,00
2,8
16,78
46,99
Uporabne površine
K.20
OSEBJE
-4,20
-4,00
2,8
16,66
46,65
Uporabne površine
K.22
OSEBJE
-4,20
-4,00
2,8
69,58
194,82
Uporabne površine
K.23
SKLADIŠČE
-4,20
-4,00
3,55
20,62
73,21
Uporabne površine
K.24
SKLADIŠČE
-4,20
-4,00
3,55
20,27
71,95
Uporabne površine
K.25
SKLADIŠČE
-4,20
-4,00
3,55
20,15
71,53
Urgenca komunikacija
K.02
HODNIK
-4,20
-4,00
3,55
147,41
523,32
Urgenca komunikacija
K.07.1
EVAKUACIJSKO STOPNIŠČE
-4,20
-4,00
3,55
24,77
87,92
Urgenca tehnični prostori
K.07
TEHNIKA ELEKTRO
-4,20
-4,00
3,55
25,23
89,57
Urgenca tehnični prostori
K.09
ELEKTRO PROSTOR
-4,20
-4,00
3,55
29,89
106,09
Urgenca tehnični prostori
K.10
STROJNE NAPRAVE
-4,20
-4,00
3,55
198,65
705,21
Urgenca tehnični prostori
K.26
ELEKTRO PROSTOR
-4,20
-4,00
3,55
9,50
33,73
Urgenca tehnični prostori
K.27
ELEKTRO PROSTOR
-4,20
-4,00
3,55
17,58
62,39
Urgenca uporabne površine
K.11
SKLADIŠČE NEČISTO
-4,20
-4,00
3,55
68,89
244,55
Urgenca uporabne površine
K.11.1
DVIGALO NEČISTO
-5,10
-5,10
8,6
2,49
21,42
Urgenca uporabne površine
K.12
SKLADIŠČE ČISTO
-4,20
-4,00
3,55
32,99
117,11
Urgenca uporabne površine
K.13
SKLADIŠČE ČISTO
-4,20
-4,00
3,55
36,32
128,92
Urgenca uporabne površine
K.13.1
DVIGALO ČISTO
-5,10
-5,10
8,6
2,81
24,14
1.205,39
4.116,68
REKONSTRUKCIJA V KLETI
REKO komunikacije
K.0.1
HODNIK - EVAKUACIJA
-3,7
-3,5
3,55
10,93
38,80
REKO komunikacije
K.0.4
HODNIK - KLANČINA
-3,7
-3,5
3,55
18,16
64,46
REKO tehnični prostori
K.00
PRESTAVITEV TEH. PLINI
-3,7
-3,5
3,55
21,87
77,64
REKO tehnični prostori
K.0.2
PRESTAV. ELEKTRO
-3,7
-3,5
3,55
36,27
128,75
REKO tehnični prostori
K.0.5
TEHNIKA VODOVOD
-3,7
-3,5
3,55
26,19
92,97
REKO tehnični prostori
K.0.3
ELEKTRO POSTAJA
-3,7
-3,5
3,55
19,98
70,92
133,40
473,54
PRIZIDEK PRITLIČJE
Tehnični prostori
1.1.29
ELEKTRO PROSTOR
-0.15
±0.00
2,8
8,66
24,24
Tehnični prostori
1.3.4
ELEKTRO INST.
-0.15
±0.00
2,8
7,53
21,08
Urgenca komunikacija
1.1.1
VETROLOV
-0.15
±0.00
2,8
24,94
69,83
Urgenca komunikacija
1.1.2
VETROLOV
-0.15
±0.00
2,8
14,01
39,24
Urgenca komunikacija
1.1.3
AVLA
-0.15
±0.00
2,8
76,46
214,10
Urgenca komunikacija
1.3.1
HODNIK
-0.15
±0.00
2,8
163,98
459,00
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Urgenca komunikacija
1.3.2.1
HODNIK
-0.15
±0.00
2,8
31,61
88,36
Urgenca komunikacija
1.3.2.2
EVAKUACIJSKO STOPNIŠČE
-0.15
±0.00
2,8
17,75
49,70
Urgenca komunikacija
1.3.3
HODNIK
-0.15
±0.00
2,8
27,57
77,21
Urgenca uporabne površine
1.1.7
SPREJEM, ADMIN.
-0.15
±0.00
2,8
21,77
60,97
Urgenca uporabne površine
1.1.8
TRIAŽA
-0.15
±0.00
2,8
16,06
44,96
Urgenca uporabne površine
1.1.9
HIGIENIZACIJA
-0.15
±0.00
2,8
21,39
59,89
Urgenca uporabne površine
1.1.10
VEČNAM. PROS.
-0.15
±0.00
2,8
16,99
47,57
Urgenca uporabne površine
1.1.11.1
DEKONTAMINACIJA
-0.15
±0.00
2,8
13,94
39,04
Urgenca uporabne površine
1.1.11.2
PREDPROSTOR
-0.15
±0.00
2,8
4,35
12,17
Urgenca uporabne površine
1.1.11.3
KOPALNICA
-0.15
±0.00
2,8
3,30
9,24
Urgenca uporabne površine
1.1.12
PHE
-0.15
±0.00
2,8
15,03
42,08
Urgenca uporabne površine
1.1.13
PHE
-0.15
±0.00
2,8
15,03
42,08
Urgenca uporabne površine
1.1.14
INTERNA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
14,96
41,89
Urgenca uporabne površine
1.1.15
INTERNA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
14,58
40,82
Urgenca uporabne površine
1.1.16
INTERNA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
15,30
42,84
Urgenca uporabne površine
1.1.17
SESTRA ADMIN.
-0.15
±0.00
2,8
14,65
41,02
Urgenca uporabne površine
1.1.18
KIRURŠKA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
17,33
48,52
Urgenca uporabne površine
1.1.19
KIRURŠKA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
17,58
49,24
Urgenca uporabne površine
1.1.20
KIRURŠKA ORD.
-0.15
±0.00
2,8
16,57
46,38
Urgenca uporabne površine
1.1.21
ŠIVALNICA ASIST.
-0.15
±0.00
2,8
20,76
57,99
Urgenca uporabne površine
1.1.22
ŠIVALNICA SEPTIČNA
-0.15
±0.00
2,8
28,95
81,07
Urgenca uporabne površine
1.1.23
KIRUR. UMIV.
-0.15
±0.00
2,8
7,70
21,44
Urgenca uporabne površine
1.1.24.1
MED. SESTRE
-0.15
±0.00
2,8
34,36
96,21
Urgenca uporabne površine
1.1.24.2
SHRAMBA
-0.15
±0.00
2,8
17,78
49,77
Urgenca uporabne površine
1.1.25
MAVČARNA
-0.15
±0.00
2,8
21,66
60,64
Urgenca uporabne površine
1.1.26
SHRAMBA
-0.15
±0.00
2,8
14,48
40,54
Urgenca uporabne površine
1.1.27
ČAKALNICA
-0.15
±0.00
2,8
87,80
245,85
Urgenca uporabne površine
1.1.28
RTG
-0.15
±0.00
2,8
27,66
77,30
Urgenca uporabne površine
1.1.30
REANIMACIJA
-0.15
±0.00
2,8
69,57
194,50
Urgenca uporabne površine
1.1.31
OPAZOVANJE
-0.15
±0.00
2,8
207,34
580,12
Urgenca uporabne površine
1.1.32
PRIPR. INF. TEK.
-0.15
±0.00
2,8
15,75
44,09
Urgenca uporabne površine
1.1.33
NEČISTO IZLIV
-0.15
±0.00
2,8
3,79
10,62
Urgenca uporabne površine
1.1.34
ČAJNA KUHINJA
-0.15
±0.00
2,8
4,11
11,51
Urgenca uporabne površine
1.1.35
WC INV. M
-0.15
±0.00
2,8
4,95
13,85
Urgenca uporabne površine
1.1.36
WC INV. Ž
-0.15
±0.00
2,8
4,90
13,71
Urgenca uporabne površine
1.1.37
ČISTILA
-0.15
±0.00
2,8
4,96
13,88
Urgenca uporabne površine
1.1.38
SHRAMBA
-0.15
±0.00
2,8
9,93
27,80
Urgenca uporabne površine
1.1.39
IZLIV NEČIST.
-0.15
±0.00
2,8
8,70
24,36
Urgenca uporabne površine
1.1.40
SANITARIJE
-0.15
±0.00
2,8
3,51
9,83
Urgenca uporabne površine
1.1.41
SANITARIJE
-0.15
±0.00
2,8
3,51
9,83
Urgenca uporabne površine
1.2.1
VOD. URGENCE
-0.15
±0.00
2,8
13,13
36,76
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Urgenca uporabne površine
1.2.2
GLAVNA MED. SES.
-0.15
±0.00
2,8
12,68
35,50
Urgenca uporabne površine
1.2.3
DEŽURNI
-0.15
±0.00
2,8
8,89
24,88
Urgenca uporabne površine
1.2.3.1
KOPALNICA
-0.15
±0.00
2,8
3,51
9,65
Urgenca uporabne površine
1.2.4
DEŽURNI
-0.15
±0.00
2,8
9,98
27,95
Urgenca uporabne površine
1.2.5.1
KOPALNICA
-0.15
±0.00
2,8
2,92
8,08
Urgenca uporabne površine
1.2.6
KONZILIJ
-0.15
±0.00
2,8
32,67
91,48
Urgenca uporabne površine
1.2.7
ČAJNA KUHINJA
-0.15
±0.00
2,8
16,33
45,73
Urgenca uporabne površine
1.2.8
WC OSEBJE
-0.15
±0.00
2,8
6,97
19,50
Urgenca uporabne površine
1.3.5
PREDPROSTOR
-0.15
±0.00
2,8
3,93
11,01
Urgenca uporabne površine
1.3.6
PREDPROSTOR
-0.15
±0.00
2,8
2,69
7,53
1.327,21
3.714,45
REKONSTRUKCIJA PRITLIČJE
REKO komunikacije
1.1.3.1
ČAKALNICA
-0.15
±0.00
2,8
57,15
159,86
REKO komunikacije
1.3.6.1
HODNIK
-0.15
±0.00
2,8
16,25
45,51
REKO uporabne površine
1.1.4
WC Ž
-0.15
±0.00
2,8
9,23
25,86
REKO uporabne površine
1.1.5
WC M
-0.15
±0.00
2,8
11,63
32,55
REKO uporabne površine
1.1.6
WC INV
-0.15
±0.00
2,8
3,76
10,53
98,02
274,31
11,19
31,33
PRIZIDEK NADSTROPJE
Tehnični prostori
2.1.21.1
REZERVA
+4,05
+4,20
2,8
Tehnični prostori
2.3.9
ELEKTRO INSTAL.
+4,05
+4,20
2,8
8,66
24,25
Uporabne površine
2.1.1
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
34,78
97,24
Uporabne površine
2.1.2
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
34,42
96,22
Uporabne površine
2.1.3
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
34,42
96,22
Uporabne površine
2.1.4
IZOLACIJA
+4,05
+4,20
2,8
20,60
57,68
Uporabne površine
2.1.4.1
PREDPROSTOR
+4,05
+4,20
2,8
5,32
14,67
Uporabne površine
2.1.4.2
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
5,13
14,36
Uporabne površine
2.1.5
IZOLACIJA
+4,05
+4,20
2,8
19,55
54,74
Uporabne površine
2.1.5.1
PREDPROSTOR
+4,05
+4,20
2,8
4,95
13,64
Uporabne površine
2.1.5.2
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
4,98
13,94
Uporabne površine
2.1.6
SESTRSKI NADZOR
+4,05
+4,20
2,8
44,53
124,69
Uporabne površine
2.1.7
WC PACIENTI
+4,05
+4,20
2,8
5,94
16,62
Uporabne površine
2.1.8
DEL. P. SESTRE
+4,05
+4,20
2,8
13,58
38,01
Uporabne površine
2.1.9
ČAJ. KUHINJA
+4,05
+4,20
2,8
5,11
14,30
Uporabne površine
2.1.10
SHRAMBA
+4,05
+4,20
2,8
37,66
105,44
Uporabne površine
2.1.11
IZLIV NEČIST.
+4,05
+4,20
2,8
4,77
13,35
Uporabne površine
2.1.12
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
12,38
34,67
Uporabne površine
2.1.13
APARATI
+4,05
+4,20
2,8
17,23
48,25
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Uporabne površine
2.1.14
VODJA ODDELKA
+4,05
+4,20
2,8
17,05
47,75
Uporabne površine
2.1.15
GLAVNA MED. SES.
+4,05
+4,20
2,8
10,39
29,09
Uporabne površine
2.1.16
ADMINISTRACIJA
+4,05
+4,20
2,8
11,57
32,39
Uporabne površine
2.1.17
ZDRAVNIKI
+4,05
+4,20
2,8
13,27
37,15
Uporabne površine
2.1.18
POČITEK OSEBJE
+4,05
+4,20
2,8
14,09
39,46
Uporabne površine
2.1.19
DEŽURNI
+4,05
+4,20
2,8
9,32
26,09
Uporabne površine
2.1.19.1
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
2,36
6,61
Uporabne površine
2.1.20
WC OSEBJE
+4,05
+4,20
2,8
4,03
11,30
Uporabne površine
2.2.1
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
35,59
99,52
Uporabne površine
2.2.2
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
34,45
96,32
Uporabne površine
2.2.3
BOLNIŠKA SOBA
+4,05
+4,20
2,8
34,82
97,34
Uporabne površine
2.2.4
IZOLACIJA
+4,05
+4,20
2,8
18,35
51,38
Uporabne površine
2.2.4.1
PREDPROSTOR
+4,05
+4,20
2,8
4,28
11,75
Uporabne površine
2.2.4.2
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
5,02
14,06
Uporabne površine
2.2.5
IZOLACIJA
+4,05
+4,20
2,8
19,90
55,72
Uporabne površine
2.2.5.1
PREDPROSTOR
+4,05
+4,20
2,8
5,26
14,49
Uporabne površine
2.2.5.2
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
4,48
12,53
Uporabne površine
2.2.6
SESTRSKI NADZOR
+4,05
+4,20
2,8
37,90
106,12
Uporabne površine
2.2.7
WC PACIENTI
+4,05
+4,20
2,8
5,86
16,40
Uporabne površine
2.2.8
DEL. PR. MED. SES.
+4,05
+4,20
2,8
10,43
29,08
Uporabne površine
2.2.9
ČAJ. KUHINJA
+4,05
+4,20
2,8
6,07
17,00
Uporabne površine
2.2.10
SHRAMBA
+4,05
+4,20
2,8
38,93
108,99
Uporabne površine
2.2.11
IZLIV NEČIS.
+4,05
+4,20
2,8
5,34
14,96
Uporabne površine
2.2.12
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
17,35
48,59
Uporabne površine
2.2.13
VODJA ODDELKA
+4,05
+4,20
2,8
19,47
54,51
Uporabne površine
2.2.14
GLAVNA MED. SES.
+4,05
+4,20
2,8
10,39
29,09
Uporabne površine
2.2.15
ADMINISTRACIJA
+4,05
+4,20
2,8
10,39
29,09
Uporabne površine
2.2.16
ZDRAVNIKI
+4,05
+4,20
2,8
13,12
36,75
Uporabne površine
2.2.17
KONZILIJ ZDRAVNIKI
+4,05
+4,20
2,8
23,30
65,25
Uporabne površine
2.2.18
DEŽURNI
+4,05
+4,20
2,8
9,40
26,33
Uporabne površine
2.2.18.1
KOPALNICA
+4,05
+4,20
2,8
2,76
7,72
Uporabne površine
2.2.19
WC OSEBJE
+4,05
+4,20
2,8
5,11
14,31
Uporabne površine
2.3.7
INFEK. ODPAD
+4,05
+4,20
2,8
4,58
12,82
Uporabne površine
2.3.8
REANIMACIJA
+4,05
+4,20
2,8
35,22
98,46
Uporabne površine
3.1
ČISTILA
+4,05
+4,20
2,8
9,31
26,06
Komunikacijske površine
2.1.21
STOPNIŠČE
+4,05
+4,20
2,8
22,70
63,57
Komunikacijske površine
2.3.10
HODNIK
+4,05
+4,20
2,8
136,00
380,53
Komunikacijske površine
2.3.11
HODNIK
+4,05
+4,20
2,8
104,51
292,64
Komunikacijske površine
2.3.12
HODNIK
+4,05
+4,20
2,8
73,76
206,25
1.171,33
3.277,09
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REKONSTRUKCIJA NADSTROPJE
REKO komunikacije
2.3.13
HODNIK
+3,60
+3,75
2,8
26,41
73,94
REKO uporabne površine
2.3.1
FILTER POSTELJE
+3,60
+3,75
2,8
14,49
40,66
REKO uporabne površine
2.3.2
FILTER OBISK.
+3,60
+3,75
2,8
9,07
25,38
REKO uporabne površine
2.3.3
FILTER OSEBJE
+3,60
+3,75
2,8
12,35
34,58
REKO uporabne površine
2.3.4
VEČNAMENSKI P.
+3,60
+3,75
2,8
34,62
96,94
REKO uporabne površine
2.3.5
RAZG. S SVOJCI
+3,60
+3,75
2,8
7,62
21,35
REKO uporabne površine
2.3.6
PROST. ZA UMRLE
+3,60
+3,75
2,8
9,87
27,71
114,43
320,56
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Risbe
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
.
1.5 / 1.5
ID Lista
Ime lista
Merilo
01.1
SITUACIJA
01.1
TLORIS KLETI
01.2
TLORIS PRITLIČJA
01.2
TLORIS TEMELJEV
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
01.3
TLORIS KLETI
01.4
TLORIS PRITLIČJA
01.5
TLORIS NADSTROPJA
01.6
TLORIS STREHE
01.7
PREREZA A:A in
01.8
B:B
PREREZA C:C in D:D
01.9
01.10
FASADE
TEHNOLOŠKI TLORIS PRITLIČJA
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Risbe
Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
55/2008).
.
1.5 / 1.5
RISBA
MERILO
1 ARHITEKTURA
1.1 SITUACIJA
1.2 TLORIS TEMELJEV
1.3 TLORIS KLETI
1.4 TLORIS PRITLIČJA
1.5 TLORIS OSTREŠJA
1.6 TLORIS STREHE
1.7 PREREZ A:A
1.8 PREREZ B:B
1.9 PREREZ C:C
1.10 PREREZ D:D
1.11 PREREZ E:E
1.12 PREREZ F:F
1.13 PREREZ G:G
1.14 FASADA SEVER
1.15 FASADA VZHOD
1.16 FASADA ZAHOD
1:250
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
SPD SPLOŠNI DETAJLI / FASADNI REZI
SPD.1 SPD01
SPD.2 SPD02
SPD.3 SPD03 in SPD07
SPD.4 SPD04
SPD.5 SPD05
SPD.6 SPD06 in SPD08
SPD.7 SPD09
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
SD ZASTEKLITVE STEKLARSKA DELA
SD.1 FASADNE ZASTEKLITVE
SD.2 DETAJL VGRADNJE FASADNE ZASTEKLITVE
SD.3 ZUNANJA SENČILA
SD.4 NOTRANJE ZASTEKLITVE SD06, SD07 in SD08
SD.5 IZVLEČEK OKEN
do
SD.13 IZVLEČEK OKEN
1:50
1:10
1:20
1:25
MD MIZARSKA DELA
MD.1 POZICIJE VRAT - KLET
MD.2 POZICIJE VRAT - PRITLIČJE
MD.3 NASLOVNICA SHEM VRAT
MD.4 IZVLEČEK VRAT
1:100
1:100
do
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MD.78 IZVLEČEK VRAT
MD.79 IZVLEČEK SANITARNIH STEN
do
MD.89 IZVLEČEK SANITARNIH STEN
KD KLJUČAVNIČARSKI DETAJLI
KD.1 KD01 - ZAHODNA NADSTREŠNICA
KD.2 KD02 - VZHODNA NADSTREŠNICA
KD.3 KD03 - OBLOGA PREZRAČEVALNEGA STOLPIČA
KD.4 KD04 - OBLOGA FASADNE STENE - ZAHOD
KD.5 KD05 - OGRAJA STOPNIŠČA
KD.6 KD06 - ZUNANJE OGRAJE
1:20
1:20
1:10
1:10
1:25
1:25, 1:250
PN POVRŠINSKI NAČRTI
PN.1 TLORIS TLAKOV - KLET
PN.2 TLORIS TLAKOV - PRITLIČJE
PN.3 TLORIS STROPOV - KLET
PN.4 TLORIS STROPOV - PRITLIČJE
PN.6 FASADNE OBLOGE
1:100
1:100
1:100
1:100
1:15
PN.5 STENSKE OBLOGE
PN.5.1 STENSKE OBLOGE - DISPOZICIJA
1:2
PN.5.2 1.3.1 HODNIK/ 1.1.27 ČAKALNICA/ 1.1.8 TRIAŽA/ 1.1.3 AVLA/ 1.1.40-41 SANITARIJE
1:50
PN.5.3 1.1.12-13 PHE/ 1.1.14,16 INTERNA ORD/ 1.1.15,17 SESTRA ADMIN/ 1.1.25 MAVČARNA
1:50
PN.5.4 1.1.18-20 KIRURŠKA ORDINACIJA/ 1.1.21 ŠIVALNICA ASEPTIČNA/ 1.1.24.1 MED. SESTRE
1:50
PN.5.5 1.1.22 ŠIVALNICA SEPTIČNA/ 1.1.28 RTG/ 1.2.8 WC OSEBJE/ 1.3.2.1 HODNIK/ 1.1.39 IZLIV
NEČIST. 1.2.3,5,9,10.1 KOPALNICA
1:50
PN.5.6 1.1.30 REANIMACIJA/ 1.1.31 OPAZOVANJE/ 1.1.35 WC INV M/1.1.36 WC INV Ž/ 1.1.33/
IZLIV NEČISTO 1.1.34 ČAJNA KUHINJA/ 1.3.3 HODNI
1:50
PN.5.7 1.3.6.1 HODNIK/ 1.1.3.1 ČAKALNICA/ 1.1.6 WC INV/ 1.1.5 WC M/ 1.1.4 WC Ž/ 1.1.9
HIGIENIZACIJA/ 1.1.11.1 DEKONTAMINACIJA/KOPALNIC
1:50
PN.5.8 K 14 GARDEROBE M/ K15 GARDEROBE Ž/ K16 WC M/ K17 WC Ž/ K05 WC M/ K06 WC Ž
1:50
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